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SINALIZACAO DE EMERGENCIA

MIN 120.00

RECALQUE E EXTINTORES)

SINALIZAGAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES, REGISTRO DE

1

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9W

2

RABICHO COM TOMADA MACHO

TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A

\_SEM ESCALA

-

LUMINARIA DE EMERGENCIA
LOCAL COM FORRO

~

3
\_SEM ESCALA

/ LUMINARIA DE EMERGENCIA \

| —
ALARME DE BOMBA DE
INCENDIO INCENDIO
COMANDO MANUAL HIDRANTE DE ABRIGO DE EXTINTORES DE SINALIZAGAO
DE ALARME OU el MANGUEIRA DE INCENDIO OE PISh
BOMBA DE INCENDIO HIDRANTE

7 1| REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45° — ¢65mm SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
SUPORTE NA PAREDE SUPORTE NO PISO 2 ADAP. ENGATE RAP|DO STORZ C/ TAMPA 65x40mm ®——{
IS0 ACABADD OU ESTRUTURA 3 | MANGUEIRA DE #40mm — 2 x 15m FORRO } .

4 | ABRIGO DE HIDRANTE — CAIXA METALICA DE 90x60x17cm S EXICENGIAS DOS CORRIMAOS. EM RAMPAS SAO AS : ” K
5 | CHAVE TIPO STORZ UNIVERSAL MESMAS EXIGIDAS PARA AS ESCADAS -> SAIDAi!
6 | NIPLE DUPLO
7 | ESGUICHO TIPO REGULAVEL #40mm Pmﬁ;ﬁ;ﬁf@ﬁ;ﬂfgo
8 | TUBULAGAO DA REDE DE HIDRANTES 1 | FIXADO NA PARTE INFERIOR , | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA

1| EXTINTOR DE INCENDIO 9 | BOTOEIRA LIGA E DESLIGA DA BOMBA DE INCENDIO 2 | CORRIMAOS DEVEM SER CONTINUOS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9W LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9W ROTA DE FUGA et

2 | SUPORTE DE PISO 1o | PROTEGAD CHAPA METALICA 1/8", PVC OU EM 3 | CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA 2 | RABICHO COM TOMADA MACHO 2 | RABICHO COM TOMADA MACHO

3 | SINALIZAGAO DE EMERGENCIA FIBRA DE VIDRO — LOCAIS EXTERNOS 4 | EXTREMIDADE VOLTADA PARA A PAREDE 3 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 3 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A
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REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA

MODULO DE COMANDO DOS
SINALIZADORES AUDIO—VISUAIS

ARQUITETURA DE SISTEMA DE

Muro da fachada

Legenda

1

Registro Globo Angular 45° @ 63mm

2

Valvula de retengéo @ 63mm
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LACO 24 \/cce* er

DETECCAO E ALARME DE INCENDIO

—-— 24VDC = CABO FORMADO POR DOIS CONDUTORES FLEXIVEIS
DE COBRE PARALELOS #2.5mm?2, ISOLAGAO 750V EM PVC/A

INSTALACAO DE DETECTORES NA LAJE

ESQUEMA DO DETECTOR DE FUMAGCA

-

\SEM ESCALA

DETECTOR DE FUMAGA
LOCAL COM FORRO

~

-

ACIONADOR E AVISADOR DE INCENDIO

CLASSE 70°C ANTICHAMA, NAS CORES PRETA E VERMELHA,

PARA A ALIMENTAGAO DOS STROBES, MODULOS DE COMANDO
E DAMPERS CORTA FOGO.

—— LD = CABO CONSTITUIDO DE PAR DE CONDUTORES SOLIDOS
#1.0mm2 TRANGADOS COM MINIMO DE 18 TRANGAS POR
METRO, BLINDADOS COM FITA DE ALUMINIO E FIO DRENO,
ENCAPADOS EM PVC 105°C—750V PARA O LAGO DETECGAO
COM ORIGEM NA RESPECTIVA CENTRAL DE DETECGAO

INSTALAR RESISTOR
DE FIM DE LINHA(EOL)
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RESISTENCIA MAXIMA POR
CABO NAO PODE EXCEDER
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> SEGUE PARA A REDE

SEGUE PARA A REDE DE DETECGAO
[}

4
DE 24Vdc

FORR

ALARME DE
INCENDIO

NOTAS

1— OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NAO FORAM TESTADOS, PORTANTO,

DEVERAO SER VERIFICADOS SUAS CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO.

_ SOMENTE AS INSTALAGOES APARENTES SAO REPRESENTADAS EM PROJETO. NAO FORAM
VERIFICADAS INSTALAGOES ENTERRADAS OU SOBRE FORRO.

TODAS AS PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E ROTA DE FUGA, FICARAO
ABERTAS COM ELETROIMA INTERLIGADO COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA.

PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NOVAS, SERA PREVISTO CIRCUITO DEDICADO COM
ELETRODUTOS NOVOS E DISJUNTOR DE IDENTIFICAGAO.

LEGENDA

AREAS FRIAS

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA — EXISTENTE A
RECARREGAR — CAPACIDADE 2—A

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO DIOXIDO DE CARBONO (C02) — EXISTENTE
A RECARREGAR — CAPACIDADE 5-B:C

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO — EXISTENTE A RECAR—
REGAR CAPACIDADE 20-B:C

©

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA
CAPACIDADE 2—A — NOVO

O

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO SECO
CAPACIDADE 20-B:C — NOVO

C

EXTINTOR DE INCENDIO TIPO DIOXIDO DE CARBONO (CO2)
CAPACIDADE 5-B:C — NOVO

ABRIGO DE HIDRANTE SIMPLES — EXISTENTE A MANTER

ABRIGO DE HIDRANTE SIMPLES — NOVO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME — EXISTENTE A MANTER

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME — NOVO

AVISADOR SONORO — NOVO

PAINEL REPETIDOR DE ALARME — NOVO

DETECTOR DE FUMAGCA — NOVO

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO — NOVO

iijell =@

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO — NOVO

TER

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO — EXISTENTE A MAN—

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROLETE — EXISTENTE A MANTER

REGISTRO DE RECALQUE - NOVO

GRELHA COM DISPOSITIVO DE AJUSTE E BALANCEAMENTO — NOVO

GRUPO MOTOVENTILADOR — NOVO

VENEZIANA DE ENTRADA DE AR COM FILTRO LAVAVEL — NOVO

] || @] | - 3]

ACIONADOR MANUAL DE PRESSURIZAGAO — NOVO
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PLACA

DIMEN

(mm)

SOES

DESCRIGAO

E
J

240/120
(L/H)

INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA
SAIDA DE EMERGENCIA

0
2

240/

(L/H)

120

INDICAGAO DO SENTIDO DE UMA
SAIDA DE EMERGENCIA

—

240,/120
(L/H)

ACESSO A UMA SAIDA DE

EMERGENCIA

ez

2

240/120
(L/H)

SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA

ESCADA

240,/120
(L/H)

INDICAGAO DE SAIDA DE
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)]
>
=
>
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\

400 /1

(L/H)

20

INDICAGAO DE SAIDA DE

EMERGENCIA

o
=
o
>
2

400/1

(L/H)

20

INDICAGAO DE SAIDA DE

EMERGENCIA

240 /1
(L/H

20

INDICAGAO DO PAVIMENTO, NO
) INTERIOR DA ESCADA

BB P @D D @B DB DB B

mantenha fechada

PORTA CORTA-FOGO

(L/H

400,/100

)

MANTER A PORTA CORTA-FOGO

FECHADA

B

L=150

INDICAGAO DO LOCAL DE
INSTALAGAO DO ALARME DE

INCENDIO

&g

ALARME DE
INCENDIO

100,150
(L/H)

PONTO DE ACIONAMENTO DE
ALARME DE INCENDIO

o

L=150

INDICAGAO DA POSIGAO DOS
EXTINTORES DE INCENDIO

B

L=150

INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DE

HIDRANTE

B

L=150

=700
(VERMELHO)

(AMARELO)

SINALIZAGAO DE SOLO PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCENDIO PARA EVITAR A
OBSTRUGAO

&

D=150

PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM
CASO DE INCENDIO

NOMEN

CLATURA

" — CODIGO DA PLACA

f———— "Y" — DIMENSAO DE CADA PLACA
L : LARGURA DA PLACA EM MILIMETROS
H : ALTURA DA PLACA EM MILIMETROS

D : DIAMETRO DA PLACA EM MILIMETROS

MHA Engenharia Ltda
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S ol [ @b—ﬂ— —W—»@ @j) 1| NAO USADO ; - 3 REV. | DESCRIGAQ RESPONSAVEL| ~ DATA
. 3 2 | LAGO ENTRADA/SAIDA (+
@) © PISO
O [ | [ | [ % | 3 | NAO USADO ACABADO
5 Ari CHAVE DE FLUXO DA VALVULA DE GOVERNO - DETECTOR DE INCENDIO = A
o | l | l | \ Redugdo se necessdrio 1 4 | LAGO ENTRADA/LED REMOTO (-) 1 PG. Z SAO ULO Secretaria de S
T | . 2 | REGISTRO DA VALVULA DE GOVERNO 5 | LED REMOTO (+) 2 | BASE DO DETECTOR PG. NOTAS Saiide HOSPITAL REGIONAL SUL
= T | mesmo didmetro da MGDULO SUPERVISGRIO PARA SINALIZAGAO DA CHA— 6 | NAO USADO 3 | CX. 3'x3" ESMALTADA ESTAMPADA PC. 1 | CAIXA ESTAMPADA 4"x4’x2" EM FERRO ESMALTADO MONTADA EMBUTIDA NA PAREDE S/ TAMPA NA ALTURA INDICADA | CONELRIR MEDIDAS NO LOCAL GOVERNO DO ESTADO o
[ [ [ [ [ : tubulagdo principal 3 | VE DE FLUXO E REGISTRO DA VALVULA DE GOVERNO 1 | DETECTOR DE INCENDIO PC. 7 | LAGO saIDA (-) 4 | PLACA DE FIXAGAO DO DETECTOR PC. 2 | MODULO DE ENDEREGAMENTO PARA O ACIONADOR MANUAL MONTADO INTERNAMENTE A CAIXA 4”x4x2” S MEDIDAS BV VETRO EXCETO ONDE INDICADD Rua General Roberto Alves de Corvaino o, 270 CEP.044477000
1 : ENTRADA DO LAGO (—) VEM DO MODULO, DETECTOR . MODULO DE COMANDO PARA LIBERAR PORTAS COM 2 | BASE DO DETECTOR PC. 5 ENTRADA DO LAGO (—) VEM DO MODULO, DETECTOR 5 | BOX TERMINAL 8 1/2" PC. 3 | PAR DE BUCHA E ARRUELA EM ZAMACK — ¢3/4” ) 5 p ~ GRUPO TECNICO HOSPITAL — 2° PAVIMENTO
passeio [T 1 OU BOTOEIRA ANTERIOR. CONTROLE DE ACESSO 3 | CX. 3'x3” ESMALTADA ESTAMPADA PC. OU BOTOEIRA ANTERIOR. s | ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO 9 1/2" 4 | CURVA DE 90" PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO ROSCAVEL 3. ADEQUAGOES CONFORME RELATORIO TECNICO E NE-— DE EDIFICACOES PROJETO BASICO DOS SISTEMAS DE INCENDIO
] W ‘ [ ‘ Vai para a rede , | ENTRADA DO LAGO (+) VEM DO MODULO, DETECTOR ;| MODULO DE COMANDO PARA DESLIGAR EQUIPAMEN- 4 | PLACA DE FIXAGAO DO DETECTOR PC. o | ENTRADA DO LAGO (+) VEM DO MODULO, DETECTOR (SEALTUBO) ™ 5 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO — 93/4” CESSIDADES ADICIONAIS
1 OU BOTOEIRA ANTERIOR. TOS DE AR—CONDICIONADO EM CASO DE SINISTRO 5 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FO- OU BOTOEIRA ANTERIOR. | CONDULETE TiPO "L 0U "X 63/4" EM ALU-| 6 | LACO DE DETECGAO DE FUMAGA FORMADO POR UM PAR DE FIOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO 4 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
[ T 1 _ , | SAIDA DO LAGO (-) SEGUE PARA O PROXIMO MO- 6 | DETECTORES DE FUMAGA OU DE TEMPERATURA GO, RIGIDO PESADO 93/4” m 1o | SADA DO LAGO (~) SEGUE PARA O PROXIMO MO- MINIO FUNDIDO 7 | SINALIZADOR AUDIO-VISUAL FORMADO POR CAMPAINHA AUDIVEL E STROBO MONTADO SOBREPOSTO A CAIXA 4"x4”x2" 5 CB0ED 55 EOFIED =
DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE 7 | ACIONADORES MANUAIS BUCHA NYLON—S 6 + ARRUELA LISA DE DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO RIGIDO 8 | ACIONADOR MANUAL DO ALARME DE INCENDIO DO DO TIPO "PULL” MONTADO SOBRE POSTO A CAIXA 4”x4"x2”
8 6
3 5 T A g ey . | SADA DO LAGO (+) SEGUE PARA O PROXIMO Mo- 8 | BASE ISOLADORA A CADA 20 ELEMENTOS 6 | FERRO GALV. + PARAFUSO CABECA REDONDA| CJ ,; | SAIDA DO LAGO (+) SEGUE PARA O PROXIMO MO- PESADO 83/4” " g | LAGO 24Vdc PARA ALIMENTAGAO DOS SINALIZADORES AUDIO-VISUAIS FORMADO POR PAR DE FIOS CONFORME ESPE- . A houossE “ e oaa0s000 * " 18 ‘ INDI ‘ JUI
DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE 9 | CENTRAL DE ALARME ROSCASOBERBA 10 x 1.1/4” DULO, DETECTOR OU BOTOEIRA SEGUINTE 9 | SUPORTE PC. CIFICAGOES DO PROJETO 7. Lo 0o Poulo-sP - Cep Us403-000 18.231 INDICADA JUN /2021
SEM ESCALA 8. 20033—PCI-=U18-103—02P—-02.DWG
\SEM ESCALA METRO/ \SEM ESCALA METRO/ \SEM ESCALA METRO/ \SEM ESCALA METRO/ SEM ESCALA METRO SEM ESCALA METRO I )3—02P—
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