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Concorrência  n.º 17/2019 

 

Assunto: Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru. 

 

 
ESCLARECIMENTO - 06  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 17/2019, que objetiva 

execução de Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru -  

fazendo-o da seguinte forma: 
 
 
1.      No item 5.1.4, sub item b.2), a exigência técnica está  em unidades de pranchas em 
formato A0. Conforme a resolução do CAU/BR ( Lei 12.378), os projetos podem ser quantificados 
por número de pranchas estimadas e/ou estimativa por metro quadrado de área construída do 
edifício.  
 
Como a Secretaria de Saúde  prevê essa conversão para equiparar os atestados? 
 
2.      No item 5.1.4, subitem b.6), a exigência técnica está em unidades de equipamentos tipo 
split hi-wall de 18.000 BTU´s. Sabemos que podemos utilizar a sigla BTU  (British Thermal Unit) 
originária do sistema britânico e/ ou a sigla TR  (Tons of Refrigeration) originária do sistema 
americano. 
  
Como a Secretaria de Saúde  prevê essa conversão para equiparar os atestados? 
 
Em resposta  

 
 
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 11/09/2019, para o 
processo licitatório Concorrência 17/2019, informação GTE Nº 913/2019: 
 
 
 

1. Deverá seguir conforme solicitado em edital. A comissão julgará os 

atestados em momento adequado. 

2.   Deverá seguir conforme solicitado em edital. A comissão julgará os 

atestados em momento adequado. 
 
 

Equipe de Licitações 

 
 
 
 
 


