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Concorrência  n.º 17/2019 

 

Assunto: Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru. 

 

 
ESCLARECIMENTO – 08  

 
Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 17/2019, que objetiva 

execução de Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru -  

fazendo-o da seguinte forma: 
 
 
No Item da Planilha - 09.01.02 - Emboço desempenado com argamassa industrializada - 
Conforme CPOS - 17.02.330 da CPU adotada, o insumo B.02.000.039055 - Massa para 
Revestimento -, o coeficiente utilizado está muito abaixo do que o próprio fabricante recomenda:  
  
  
17 kg/m²/cm de espessura. Sabemos que a norma - NBR 13.749 ABNT -, recomenda espessura 
média de 2 cm. 

 

O coeficiente a ser adotado não seria 34 kg por m² de Emboço, em vez 1,5 kg por m²? 
 
 
 
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa  de 20/09/2019, para o 
processo licitatório Concorrência 17/2019, informação GTE: 
 
 
 

1. O resultado de serviço entregue deverá ser igual ou superior ao critério de 

medição CPOS e cada licitante deve considerar seus próprios consumos de  

insumos. 

 
 

 
 

Equipe de Licitações 

 
 
 
 
 


