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POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 448 ILUMINACAO DO C E2  2.5  16  220  768  ILUMINACAO

E3 2.5 16 220 552 ILUMINACAO E4  2.5  16  220  384  ILUMINACAO

E5 2.5 16 220 232 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

(W)(V)
SEÇÃO
(mm2)

DISJUNT. DESCRIÇÃOPOTÊNCIATENSÃOCIRC. (IN) (A)

E1  2.5  16  220  448  ILUMINACAO DO CORREDOR

E2  2.5  16  220  768  ILUMINACAO

E3  2.5  16  220  552  ILUMINACAO

E4  2.5  16  220  384  ILUMINACAO

E5  2.5  16  220  232  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V)

DO CIRCUITO

(mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 384 ILUM DE EMERGEN N2  2.5  16  220  872  ILUMINACAO DO C

N3 2.5 16 220 1338 ILUMINACAO N4  2.5  16  220  1244  ILUMINACAO

N5 2.5 16 220 700 ILUMINACAO N6  2.5  16  220  1098  ILUMINACAO

1----RESERVA 2 - - - - RESERVA

3----RESERVA 4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  384  ILUM DE EMERGENCIA

N2  2.5  16  220  872  ILUMINACAO DO CORREDOR

N3  2.5  16  220  1338  ILUMINACAO

N4  2.5  16  220  1244  ILUMINACAO

N5  2.5  16  220  700  ILUMINACAO

N6  2.5  16  220  1098  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 384 ILUMINACAO DO C E2  2.5  16  220  512  ILUMINACAO

E3 2.5 16 220 680 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

E1  2.5  16  220  384  ILUMINACAO DO CORREDOR

E2  2.5  16  220  512  ILUMINACAO

E3  2.5  16  220  680  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 224 ILUM EMERGENCIA N2  2.5  16  220  752  ILUMINACAO DO C

N3 2.5 16 220 1400 ILUMINACAO N4  2.5  16  220  1026  ILUMINACAO

N5 2.5 16 220 1050 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  224  ILUM EMERGENCIA

N2  2.5  16  220  752  ILUMINACAO DO CORREDOR

N3  2.5  16  220  1400  ILUMINACAO

N4  2.5  16  220  1026  ILUMINACAO

N5  2.5  16  220  1050  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 800 TOMADAS DE REGU E2  2.5  16  220  900  TOMADAS DE REGU

E3 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E4  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E5 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E6  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E7 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E8  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E9 2.5 16 127 600 TOMADAS DE REGU E10  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E11 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA 5 - - - - RESERVA

E1  2.5  16  220  800  TOMADAS DE REGUA

E2  2.5  16  220  900  TOMADAS DE REGUA

E3  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E4  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E5  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E6  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E7  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E8  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E9  2.5  16  127  600  TOMADAS DE REGUA

E10  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E11  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

5 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E20 6 40 127 4500 RAIO X PORTATIL E3  2.5  16  127  500  IMPRESSORA

E2 2.5 16 127 1200 MICROCOMPUTADOR E4  2.5  16  127  1400  TOMADA DE EQUIP

E5 2.5 16 220 200 TOMADA DE EQUIP
E6  2.5  16  127  1500  TOMADA DE EQUIP

E7  2.5  16  127  100  TOMADA DE EQUIP

E8 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E9  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E10 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E11  2.5  16  127  1800  TOMADAS DE REGU

E12 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E13  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E14 2.5 16 127 1200 TOMADAS DE REGU E15  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E16 2.5 16 127 600 TOMADAS DE REGU E17  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGU

E18 2.5 16 220 900 TOMADAS DE REGU E19  2.5  16  220  1100  TOMADAS DE REGU

E1 2.5 16 127 1200 MICROCOMPUTADOR
E21  2.5  16  220  1500  BERÇO AQUECIDO

1----RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA 5 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(IN) (A) (W)(V)CIRC. TENSÃOSEÇÃO

(mm2)
DISJUNT.

E20  6  40  127  4500  RAIO X PORTATIL

E3  2.5  16  127  500  IMPRESSORA

E2  2.5  16  127  1200  MICROCOMPUTADOR

E4  2.5  16  127  1400  TOMADA DE EQUIPAMENTO

E5  2.5  16  220  200  TOMADA DE EQUIPAMENTO

E6  2.5  16  127  1500  TOMADA DE EQUIPAMENTO

E7  2.5  16  127  100  TOMADA DE EQUIPAMENTO

E8  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E9  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E10  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E11  2.5  16  127  1800  TOMADAS DE REGUA

E12  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E13  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E14  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E15  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E16  2.5  16  127  600  TOMADAS DE REGUA

E17  2.5  16  127  1200  TOMADAS DE REGUA

E18  2.5  16  220  900  TOMADAS DE REGUA

E19  2.5  16  220  1100  TOMADAS DE REGUA

E1  2.5  16  127  1200  MICROCOMPUTADOR

E21  2.5  16  220  1500  BERÇO AQUECIDO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

5 - - - - RESERVA
POTÊNCIADESCRIÇÃO

DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.
(IN) (A)

TENSÃO
(W) (V) (mm2)

SEÇÃO DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N6 2.5 16 220 600 GELADEIRA N2  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR

N3 2.5 16 220 400 TOMADA DE USO G N4  2.5  16  220  800  TOMADA DE TV

N5 4 25 220 1200 TOMADA DE PIA N7  2.5  16  220  1600  MICROONDAS

N1 2.5 16 220 900 TOMADA AUXILIAR N8  4  25  220  600  TOMADA DE PIA

N9 2.5 16 220 600 GELADEIRA N10  4  25  220  1458  TOMADA EQUIP LI

N11425220675FANCOILS 2 - - - - RESERVA

3----RESERVA 4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N6  2.5  16  220  600  GELADEIRA

N2  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR LEITO

N3  2.5  16  220  400  TOMADA DE USO GERAL

N4  2.5  16  220  800  TOMADA DE TV

N5  4  25  220  1200  TOMADA DE PIA

N7  2.5  16  220  1600  MICROONDAS

N1  2.5  16  220  900  TOMADA AUXILIAR LEITO

N8  4  25  220  600  TOMADA DE PIA

N9  2.5  16  220  600  GELADEIRA

N10  4  25  220  1458  TOMADA EQUIP LIMPEZA

N11 4 25 220 675 FANCOILS

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 800 TOMADA AUXILIAR N2  2.5  16  220  1000  TOMADA AUXILIAR

N7 2.5 16 220 1200 BEBEDOURO N4  4  25  220  1750  TOMADA EQUIP LI

N5 4 25 220 4500 RAIO X PORTATIL N9 2.5 16 220 575 FANCOILS

N3 2.5 16 220 900 TOMADA DE TV N8  2.5  16  220  600  TOMADA DE EQUIP

N6 4 25 220 300 TOMADA DE PIA 2 - - - - RESERVA

3----RESERVA 4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR LEITO

N2  2.5  16  220  1000  TOMADA AUXILIAR LEITO

N7  2.5  16  220  1200  BEBEDOURO

N4  4  25  220  1750  TOMADA EQUIP LIMPEZA

N5  4  25  220  4500  RAIO X PORTATIL

N9 2.5 16 220 575 FANCOILS

N3  2.5  16  220  900  TOMADA DE TV

N8  2.5  16  220  600  TOMADA DE EQUIPAMENTO

N6  4  25  220  300  TOMADA DE PIA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 448 ILUMINACAO DO C E4  2.5  16  220  640  ILUMINACAO

E3 2.5 16 220 552 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

E2 2.5 16 220 552 ILUMINACAO 2 - - - - RESERVA

3----RESERVA 4 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

E1  2.5  16  220  448  ILUMINACAO DO CORREDOR

E4  2.5  16  220  640  ILUMINACAO

E3  2.5  16  220  552  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

E2  2.5  16  220  552  ILUMINACAO

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 368 ILUM DE EMERGEN N5  2.5  16  220  528  ILUMINACAO

N3 2.5 16 220 1050 ILUMINACAO N2  2.5  16  220  672  ILUMINACAO DO C

N4 2.5 16 220 1106 ILUMINACAO N6  2.5  16  220  700  ILUMINACAO

N7 2.5 16 220 994 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  368  ILUM DE EMERGENCIA

N5  2.5  16  220  528  ILUMINACAO

N3  2.5  16  220  1050  ILUMINACAO

N2  2.5  16  220  672  ILUMINACAO DO CORREDOR

N4  2.5  16  220  1106  ILUMINACAO

N6  2.5  16  220  700  ILUMINACAO

N7  2.5  16  220  994  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 220 384 ILUMINACAO DO C 2 - - - - RESERVA

E3 2.5 16 220 680 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

E2 2.5 16 220 512 ILUMINACAO 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

E1  2.5  16  220  384  ILUMINACAO DO CORREDOR

2 - - - - RESERVA

E3  2.5  16  220  680  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

E2  2.5  16  220  512  ILUMINACAO

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N4 2.5 16 220 636 ILUMINACAO N2  2.5  16  220  528  ILUMINACAO DO C

N3 2.5 16 220 1400 ILUMINACAO N1  2.5  16  220  224  ILUM EMERGENCIA

N5 2.5 16 220 1400 ILUMINACAO 1 - - - - RESERVA

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N4  2.5  16  220  636  ILUMINACAO

N2  2.5  16  220  528  ILUMINACAO DO CORREDOR

N3  2.5  16  220  1400  ILUMINACAO

N1  2.5  16  220  224  ILUM EMERGENCIA

N5  2.5  16  220  1400  ILUMINACAO

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

E1  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E2  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E3  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E4  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E5  2.5  16  127  600  TOMADA DE REGUA

E6  2.5  16  127  1800  TOMADA DE REGUA

E7  2.5  16  127  1800  TOMADA DE REGUA

E8  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E9  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E10  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E11  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E12  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E13  2.5  16  220  400  TOMADA DE REGUA

E14  2.5  16  220  300  TOMADA DE REGUA

E15  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E16  2.5  16  127  800  MICROCOMPUTADORES

E17  2.5  16  127  1200  MICROCOMPUTADORES

E18  2.5  16  220  1500  EQUIPAMENTO

E19  2.5  16  127  100  EQUIPAMENTO

E20  2.5  16  127  800  EQUIPAMENTO

E21  2.5  16  127  600  EQUIPAMENTO

E22  2.5  16  220  200  EQUIPAMENTO

E23  2.5  16  127  500  IIMPRESSORAS

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 127 1200 TOMADA DE REGUA E4  2.5  16  127  600  TOMADA DE REGUA

E3 2.5 16 127 1800 TOMADA DE REGUA E2  2.5  16  127  1800  TOMADA DE REGUA

E5 2.5 16 127 1200 TOMADA DE REGUA E6  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E7 2.5 16 127 1200 TOMADA DE REGUA E8  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E9 2.5 16 127 200 TOMADA DE REGUA E10  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E11 2.5 16 127 200 TOMADA DE REGUA E12  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E13 2.5 16 127 200 TOMADA DE REGUA E14  2.5  16  127  300  TOMADA DE REGUA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

E1  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E4  2.5  16  127  600  TOMADA DE REGUA

E3  2.5  16  127  1800  TOMADA DE REGUA

E2  2.5  16  127  1800  TOMADA DE REGUA

E5  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E6  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E7  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E8  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E9  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E10  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E11  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E12  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E13  2.5  16  127  200  TOMADA DE REGUA

E14  2.5  16  127  300  TOMADA DE REGUA

E15  2.5  16  127  300  TOMADA DE REGUA

E16  2.5  16  127  100  TOMADA DE REGUA

1 - - - - RESERVA

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

E1 2.5 16 127 1200 TOMADA DE REGUA E2  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E3 2.5 16 127 1200 TOMADA DE REGUA E4  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E5 2.5 16 127 600 TOMADA DE REGUA E6  2.5  16  127  1800  TOMADA DE REGUA

E21 2.5 16 127 600 EQUIPAMENTO E8  2.5  16  127  1200  TOMADA DE REGUA

E9 2.5 16 220 200 TOMADA DE REGUA E10  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E11 2.5 16 220 200 TOMADA DE REGUA E12  2.5  16  220  200  TOMADA DE REGUA

E13 2.5 16 220 400 TOMADA DE REGUA E14  2.5  16  220  300  TOMADA DE REGUA

E15 2.5 16 220 200 TOMADA DE REGUA
E16  2.5  16  127  800  MICROCOMPUTADOR

E17  2.5  16  127  1200  MICROCOMPUTADOR

E18 2.5 16 220 1500 EQUIPAMENTO
E19  2.5  16  127  100  EQUIPAMENTO

E20  2.5  16  127  800  EQUIPAMENTO

E7 2.5 16 127 1800 TOMADA DE REGUA
E22  2.5  16  220  200  EQUIPAMENTO

E23 2.5 16 127 500 IIMPRESSORAS

1----RESERVA 2 - - - - RESERVA

3----RESERVA 4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N5 2.5 16 220 400 TOMADA DE TV N2  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR

N3 2.5 16 220 200 TOMADAS USO GER N4  2.5  16  220  500  TOMADA DE TV

N1 2.5 16 220 900 TOMADA AUXILIAR N6  2.5  16  220  600  GELADEIRA

N7 2.5 16 220 600 GELADEIRA N8  2.5  16  220  1600  MICROONDAS

N9 4 16 220 1600 RX PORTÁTIL N10  4  25  220  1200  TOMADA PIA

N11 4 25 220 1750 TOMADA EQUIP LI N12 4 25 220 625 FANCOILS

2----RESERVA 3 - - - - RESERVA

4----RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N5  2.5  16  220  400  TOMADA DE TV

N2  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR LEITO

N3  2.5  16  220  200  TOMADAS USO GERAL 220V

N4  2.5  16  220  500  TOMADA DE TV

N1  2.5  16  220  900  TOMADA AUXILIAR LEITO

N6  2.5  16  220  600  GELADEIRA

N7  2.5  16  220  600  GELADEIRA

N8  2.5  16  220  1600  MICROONDAS

N9  4  16  220  1600  RX PORTÁTIL

N10  4  25  220  1200  TOMADA PIA

N11  4  25  220  1750  TOMADA EQUIP LIMPEZA

N12 4 25 220 625 FANCOILS

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

N1 2.5 16 220 400 TOMADA DE TV N9  4  25  220  300  TOMADA PIA

N3 2.5 16 220 1000 TOMADA AUXILIAR N4  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

N1  2.5  16  220  400  TOMADA DE TV

N9  4  25  220  300  TOMADA PIA

N3  2.5  16  220  1000  TOMADA AUXILIAR LEITO

N4  2.5  16  220  800  TOMADA AUXILIAR LEITO

N7  4  16  220  1600  RX PORTÁTIL

N6  2.5  16  220  1200  BEBEDOURO

N5  2.5  16  220  600  EQUIPAMENTO

N8  4  25  220  1750  TOMADA EQUIP LIMPEZA

N2  2.5  16  220  500  TOMADA DE TV

N10 4 25 220 650 FANCOILS

2 - - - - RESERVA

3 - - - - RESERVA

4 - - - - RESERVA

Simétrica

HB_BL01_4PAV_EXE_ARQ_200_REV15-R00

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
Corrente Nominal de Descarga:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIPO PROTEÇÃO CONTRA SURTO

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
Num.Polos:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
In:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR NBR-5361-127/220V

AutoCAD SHX Text
40A - 15 kA

AutoCAD SHX Text
%%C11/2

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
DIMENSÃO CONDUTO:

AutoCAD SHX Text
CONDUTOR:

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO:

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
Corrente Nominal de Descarga:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIPO PROTEÇÃO CONTRA SURTO

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
Num.Polos:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
In:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR NBR-5361-127/220V

AutoCAD SHX Text
40A - 15 kA

AutoCAD SHX Text
%%C11/2

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
DIMENSÃO CONDUTO:

AutoCAD SHX Text
CONDUTOR:

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO:

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
Corrente Nominal de Descarga:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIPO PROTEÇÃO CONTRA SURTO

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Q1TON

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
Num.Polos:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
In:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR NBR-5361-380/220V

AutoCAD SHX Text
30A - 15 kA

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
DIMENSÃO CONDUTO:

AutoCAD SHX Text
CONDUTOR:

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO:

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
Corrente Nominal de Descarga:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIPO PROTEÇÃO CONTRA SURTO

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
Q2TON

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
Num.Polos:

AutoCAD SHX Text
Ref:

AutoCAD SHX Text
In:

AutoCAD SHX Text
Fab:

AutoCAD SHX Text
DISJUNTOR NBR-5361-380/220V

AutoCAD SHX Text
30A - 15 kA

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
DIMENSÃO CONDUTO:

AutoCAD SHX Text
CONDUTOR:

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO:

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADOR  QGBT-E

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR ISOLADOR DELTA/ESTRELA 20,00 kVA TP:380 V, TS:  V220127 V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1,0"

AutoCAD SHX Text
Q1TO-E/N

AutoCAD SHX Text
Estes quadros normal e emergência serão montados dentro de uma caixa 'quadro' único. Este será denominado Q1TO-E/N: Quadro 1 de tomadas de emergência e normal.

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTADOR  QGBT-E

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR ISOLADOR DELTA/ESTRELA 12,50 kVA TP:380 V, TS:  V220127 V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
2,0"

AutoCAD SHX Text
Q2TO-E/N

AutoCAD SHX Text
Estes quadros normal e emergência serão montados dentro de uma caixa 'quadro' único. Este será denominado Q2TO-E/N: Quadro 2 de tomadas de emergência e normal.

AutoCAD SHX Text
Os FANCOILS estão representados no projeto do ar condicionado, N12 = FC-4-01, FC-4-02, FC-4-03, FC-4-04, FC-4-09, FC-4-10, FC-4-11, FC-4-16 e FC-4-17.   

AutoCAD SHX Text
A1 EXPANDIDO: 1.150x594 mm

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CARGA MONOFÁSICA 127V

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CARGA BIFÁSICA 220V

AutoCAD SHX Text
CARGA TRIFÁSICA COM NEUTRO 220/127V

AutoCAD SHX Text
CARGA  TRIFÁSICA SEM NEUTRO 220V

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
FASES

AutoCAD SHX Text
FASES

AutoCAD SHX Text
IDR: Interruptor diferencial. S: Sensor de corrente de fuga, a: acionador do interruptor, dj: disjuntor termomagnético.  Recomendações sobre o uso de IDR: A) Todos os cabos dos circuitos tem que passar pelo IDR. B) O fio terra (proteção pe) nunca poderá passar pelo interruptor diferencial. C) O neutro não poderá ser aterrado após ter passado pelo disjuntor ou interruptor diferencial. D) Equipamentos de aquecimento com chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores de passagem, etc..., devem possuir resistência blindada. E) quando houver o desligamento da chave de proteção do circuito por idr, verificar a integridade deste circuito, pois poderá haver fuga de corrente elétrica.

AutoCAD SHX Text
Esquema de ligação do interruptor diferencial  residual e disjuntor de proteção de sobre carga e curto-circuito  (esquema de aterramento TN-S).

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CARGA MONO BIFÁSICA 220/127V

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
FASES

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
OUT/14

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
MAI/15

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 73

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
OUT/2014

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Quadros eletricos do piso tipo do bloco 1

AutoCAD SHX Text
HB-ELPE-BL1-4A-R04 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Edilaine

AutoCAD SHX Text
Modificações conforme nova arquitetura e colocação de pontos de dialise

AutoCAD SHX Text
NOTAS: Os cabos alimentadores dos quadros elétricos foram projetados para temperatura de 90 C e isolação  dos quadros elétricos foram projetados para temperatura de 90 C e isolação foram projetados para temperatura de 90°C e isolaçãode 0,6/1,0kv, isto permite usar bitolas menores e atendem as normas técnicas da ABNT, NBR5410, , isto permite usar bitolas menores e atendem as normas técnicas da ABNT, NBR5410, NBR13570 e NBR13248, para locais como hospitais, teatros, cinemas, áreas comuns em shopping centers, escolas, etc. Todos os circuitos devem ser anilhados em todos os pontos visíveis. Cabos neutros não podem ser misturados e devem ser na cor azul claro. Todas as estruturas metálicas devem ser ligadas ao cabo'PE' (terra), cabo de proteção. Os quadros elétricos montados ou adquiridos de terceiros devem ser fabricados conforme norma ABNT NBR 6808, observando-se a exeucução e os testes exigidos pela norma. 'Barramento de cobre eletrolítico com 99,99% de pureza. Barramentos das fases, neutro e aterramento. Chave de proteção geral disjuntor termomagnético, instalados disjuntores tipo americano ou europeu. Placa de acrílico de identificação. Identificação interma das chaves de proteção. Cópia do projeto para consulta  junto ao quadro elétrico. Grau de proteção IP54.

AutoCAD SHX Text
NOTAS: Os cabos dos circuitos parciais foram projetados para temperatura de 70°C e isolação de 750V,normas técnicas da ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 e NBR13248/00, para locais como hospitais, teatros, cinemas, áreas comuns em shopping centers, escolas, etc. Todos os circuiitos devem ser anilhados. Cabos neutros não podem ser misturados e devem ser na cor azul claro. Todas as estruturas metálicas devem ser ligadas ao cabo 'PE' (terra), cabo de proteção.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
FEV/16

AutoCAD SHX Text
Adequação da infraestrutura de alarme de incêndio

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
Retirada dos conjuntos de interruptores e tomadas 

AutoCAD SHX Text
MAR/16

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



A A

B

HALL

A A

.01

.01

.005

.005

.005

.01

.
0
1

.
0
1

.
0
1

.01

.01

.
0
1

.
0
1

.
0
1

.01

.005

.005

HB_BL01_TÉRREO_EXE_ARQ_200_REV19-R00/ HB_BL01_1PAV_EXE_ARQ_200_REV17-R00

Simétrica

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO TÉRREO

AutoCAD SHX Text
Haste com inspeção. Conexão com cabo por solda exotérmica

AutoCAD SHX Text
Caixa de desconexção instalada no piso.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre tipo Copperweld sem inspeção

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
REDONDO EM

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
REVESTIMENTO

AutoCAD SHX Text
REDONDO EM

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA

AutoCAD SHX Text
shaft com passagem de BUS WAY

AutoCAD SHX Text
PD.  2,97M

AutoCAD SHX Text
SALA BARITADA

AutoCAD SHX Text
SALA BARITADA

AutoCAD SHX Text
SALA BARITADA

AutoCAD SHX Text
ESCADA MARINHEIRO

AutoCAD SHX Text
VER DETALHE EM SÉRIE 900

AutoCAD SHX Text
CASA DE MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
MEDICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CASA DE MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
PREVER PONTO DE

AutoCAD SHX Text
ÁGUA PARA FILTRO

AutoCAD SHX Text
PD.  3,06M

AutoCAD SHX Text
16.55

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
METÁLICA

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE

AutoCAD SHX Text
DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE

AutoCAD SHX Text
DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
AR-CONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
AR-CONDICIONADO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
METÁLICA

AutoCAD SHX Text
AUDITÓRIO

AutoCAD SHX Text
ECO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
PNE

AutoCAD SHX Text
HISTEROSCOPIA

AutoCAD SHX Text
W.C PNE

AutoCAD SHX Text
PROCEDIMENTOS

AutoCAD SHX Text
ESPECIAIS

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO MASCULINA

AutoCAD SHX Text
CONSULTÓRIO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
POSTO / SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PEDIÁTRICA

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ADULTO

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
ESPERA  SADT

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
WC PNE

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
WC.

AutoCAD SHX Text
FUNC.

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
WC MASC.

AutoCAD SHX Text
WC FEM.

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO SADT

AutoCAD SHX Text
SAME

AutoCAD SHX Text
PLANTÃO

AutoCAD SHX Text
CONFORTO PESSOAL

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
CHEFIA

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
CONSULTÓRIO

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
WC PNE

AutoCAD SHX Text
GUARDA

AutoCAD SHX Text
EQUIPMANETOS

AutoCAD SHX Text
POSTO

AutoCAD SHX Text
BOX

AutoCAD SHX Text
CR

AutoCAD SHX Text
LAUDOS

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
RAIO X

AutoCAD SHX Text
RAIO X CONTRASTE

AutoCAD SHX Text
WC PNE

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO/

AutoCAD SHX Text
TRIAGEM

AutoCAD SHX Text
W.C PNE

AutoCAD SHX Text
W.C PNE

AutoCAD SHX Text
LAVABO

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO FEMININA

AutoCAD SHX Text
CONSULTÓRIO

AutoCAD SHX Text
CURATIVOS

AutoCAD SHX Text
WC PNE

AutoCAD SHX Text
PREPARAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
PACIENTES

AutoCAD SHX Text
WC PNE

AutoCAD SHX Text
SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
SOCIAL

AutoCAD SHX Text
INALAÇÃO

AutoCAD SHX Text
HIGIENIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
WC.

AutoCAD SHX Text
FUNC.

AutoCAD SHX Text
GESSO

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
RESONÂNCIA

AutoCAD SHX Text
MAGNÉTICA

AutoCAD SHX Text
SAME

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
CHEFIA  PS

AutoCAD SHX Text
CHEFIA  SADT

AutoCAD SHX Text
ULTRASOM

AutoCAD SHX Text
ULTRASOM

AutoCAD SHX Text
FARMÁCIA

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
PNE

AutoCAD SHX Text
CAM

AutoCAD SHX Text
PLANTÃO

AutoCAD SHX Text
ECG

AutoCAD SHX Text
WC PNE

AutoCAD SHX Text
LAVAGEM

AutoCAD SHX Text
ENDOSCOPIA

AutoCAD SHX Text
COLONOSCOPIA

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
SERVIDOR

AutoCAD SHX Text
INFORMÁTICA

AutoCAD SHX Text
COMANDO

AutoCAD SHX Text
TOMOGRAFIA

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO COBERTURA

AutoCAD SHX Text
METÁLICA

AutoCAD SHX Text
PRIMEIRO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
Interligar a estrutura metálica da cobertura com o para-ráios.

AutoCAD SHX Text
Interligar a estrutura metálica da cobertura com o para-ráios.

AutoCAD SHX Text
Interligar as telhas e estrutura metálica com o para-ráios.

AutoCAD SHX Text
Interligar a estrutura metálica da cobertura com o para-ráios.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
RESÍDUOS

AutoCAD SHX Text
shaft com passagem de

AutoCAD SHX Text
busway . Fechamento de

AutoCAD SHX Text
acesso com placa de

AutoCAD SHX Text
gesso 0,60 x 1,00 / 1,30

AutoCAD SHX Text
RESÍDUOS

AutoCAD SHX Text
CHEFIA

AutoCAD SHX Text
PD.  2,96M

AutoCAD SHX Text
PD.  2,96M

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADORES

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PREVER PONTO DE

AutoCAD SHX Text
ÁGUA PARA FILTRO

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
M.C

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
INDUÇÃO

AutoCAD SHX Text
ANESTÉSICA

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
UTI ADULTO

AutoCAD SHX Text
(09 LEITOS )

AutoCAD SHX Text
ACOLHIMENTO

AutoCAD SHX Text
PLANTÃO

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO PNE

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
PLANTÃO

AutoCAD SHX Text
CONFORTO PESSOAL

AutoCAD SHX Text
CALHA DE CONCRETO COM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
TELHA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
TRAPEZOIDAL TIPO

AutoCAD SHX Text
SANDUICHE i= 10%%%

AutoCAD SHX Text
TELHA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
TRAPEZOIDAL TIPO

AutoCAD SHX Text
SANDUICHE i= 10%%%

AutoCAD SHX Text
CALHA DE CONCRETO COM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
PPP

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
 PNE

AutoCAD SHX Text
COBERTURA

AutoCAD SHX Text
METÁLICA

AutoCAD SHX Text
CAM/ EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO PNE

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO PNE

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
PNE

AutoCAD SHX Text
SERVIÇOS

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
UTI ADULTO

AutoCAD SHX Text
(20 LEITOS )

AutoCAD SHX Text
UTI ADULTO

AutoCAD SHX Text
(09 LEITOS )

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
PLANTÃO

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
MASCULINO

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
 FEMININO

AutoCAD SHX Text
CONFORTO PESSOAL

AutoCAD SHX Text
RECUPERAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PÓS ANESTESIA

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
ATENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
FAMILIARES

AutoCAD SHX Text
FARMÁCIA SATÉLITE

AutoCAD SHX Text
UTILIDADES

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
POSTO/ SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
CHEFIA

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
M.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
SALA DE PARTO

AutoCAD SHX Text
CIRÚRGICO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
 PNE

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
PPP

AutoCAD SHX Text
PPP

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
ANATOMIA

AutoCAD SHX Text
PATOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
ARSENAL

AutoCAD SHX Text
PREPARO DE

AutoCAD SHX Text
ANESTÉSICOS

AutoCAD SHX Text
POSTO

AutoCAD SHX Text
CAM/ EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
FARMÁCIA

AutoCAD SHX Text
SALA DE CIRURGIA

AutoCAD SHX Text
PEQUENA

AutoCAD SHX Text
SALA DE CIRURGIA

AutoCAD SHX Text
PEQUENA

AutoCAD SHX Text
SALA DE CIRURGIA

AutoCAD SHX Text
PEQUENA

AutoCAD SHX Text
LAVABO CIRÚRGICO

AutoCAD SHX Text
LAVABO CIRÚRGICO

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
Subida e ou descida do pára-raios: Barra chata de alumínio 78" x  " (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão 18" (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão instalação embutida na fundação e nos pilares, usar barra redonda de aço galvanizado a fogo na dimensão de  " x 3 38" x 3 metros (equivamente a 70mm²), conexões através de solda exotérmica..

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Malha do aterremanto elétrico: cabo de cobre nu #70mm². #70mm². 70mm². ². . enterrado a 60 centímetros de profundidade.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " sem caixa de 34" sem caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " com caixa de 34" com caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Notas: Todas estruturas metálicas externas devem estar interligadas ao sistema de aterramento elétrico. O sistema de aterramento elétrico deve apresentar uma resistência ôhmica menor que 10 ohms durante todas as  estações do ano. Anualmente o sistema deverá passar por  inspeção visual. A cada três anos ou quando ocorrer descarga  atmosférica sobre o sistema, o 'SPDA' deverá passar por  inspeção completa com laudo de medição do aterramento  elétrico. 

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio  " x  " (equivalente a 70mm²).78" x  " (equivalente a 70mm²).18" (equivalente a 70mm²).

AutoCAD SHX Text
Captor tipo terminal aéreo em latão ou alumínio com sistema de fixação junto ao telhado ou laje e a barra de alumínio dimensão de  " x 600 mm.38" x 600 mm..

AutoCAD SHX Text
Conjunto. Captor tipo Franklin para duas descidas em aço inox rosca  " x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo 34" x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo altura de 6 metros e sistema de contraventagem de 3 pontos.

AutoCAD SHX Text
Luz de obstáculo para sinalização noturna para duas lâmpadas LED de 14 W, bivolts, e relé fotoelétrico bivolt e suporte para fixação.

AutoCAD SHX Text
Antena de TV.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão das barras chatas de alumínio e ou barra barras chatas de alumínio e ou barra  e ou barra chata com cabo de cobre. Usar elementos cromatizados como parafusos, porcas e arruelas de pressão para a conexão entre cobre e alumínio.

AutoCAD SHX Text
Caixa de medição (desconexão) para medição do sistema de aterramento elétrico com conectores bimetálicos.

AutoCAD SHX Text
Cabo de cobre nu #35mm², descida do captor Franklin #35mm², descida do captor Franklin 35mm², descida do captor Franklin até interligar a barra de cobre.

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
OUT/14

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 74

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
OUT/2014

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVOS DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas Bloco 1: Térreo e 1° andar.

AutoCAD SHX Text
HB-BL1-SPDA R02 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Não instalado para-raios estrutural. Adeuação do projeto do para-raios. Inserção da folha IE 76-1 com desenhos de detalhes.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



AA

B
.01

.01

.20

.
2
0

.
0
1

A

B
B

HB_BL01_2PAV_EXE_ARQ_200_REV15-R00/ HB_BL01_3PAV_EXE_ARQ_200_REV16-R00

Simétrica

AutoCAD SHX Text
SEGUNDO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
ÁREA ARMAZENAMENTO

AutoCAD SHX Text
DE MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZADO

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
M.C.

AutoCAD SHX Text
M.C.

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PREPARO

AutoCAD SHX Text
ÁREA PREPARO E

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CHEFIA

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
MASCULINO

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
 FEMININO

AutoCAD SHX Text
CONFORTO / COPA

AutoCAD SHX Text
PREPARO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO E LIMPEZA

AutoCAD SHX Text
          (ÁREA SUJA)

AutoCAD SHX Text
ÁREA TÉCNICA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
DESINFECÇÃO

AutoCAD SHX Text
QUÍMICA

AutoCAD SHX Text
GUARDA

AutoCAD SHX Text
CARRINHOS

AutoCAD SHX Text
LAVAGEM

AutoCAD SHX Text
CARRINHOS

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M  E ELEMENTO VAZADO

AutoCAD SHX Text
tubulação aparente ou com

AutoCAD SHX Text
fechamento em drywall verde

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
 PROJ. PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
PD = 2,80 M

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
DESINFECTORA

AutoCAD SHX Text
 PROJ. PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA RECEBER COBERTURA

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PD.  2,97M

AutoCAD SHX Text
WC ÁREA SUJA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA H=1,20M E VANEZIANA ATÉ VIGA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA H=1,20M E VANEZIANA ATÉ VIGA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA H=1,20M E VANEZIANA ATÉ VIGA

AutoCAD SHX Text
TERCEIRO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
CURATIVOS

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
CAM /

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
POSTO DE

AutoCAD SHX Text
ENFERMAGEM

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
BERÇÁRIO

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRATIVO

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
AMAMENTAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
RESIDUOS

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
Subida e ou descida do pára-raios: Barra chata de alumínio 78" x  " (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão 18" (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão instalação embutida na fundação e nos pilares, usar barra redonda de aço galvanizado a fogo na dimensão de  " x 3 38" x 3 metros (equivamente a 70mm²), conexões através de solda exotérmica..

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Malha do aterremanto elétrico: cabo de cobre nu #70mm². #70mm². 70mm². ². . enterrado a 60 centímetros de profundidade.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " sem caixa de 34" sem caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " com caixa de 34" com caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Notas: Todas estruturas metálicas externas devem estar interligadas ao sistema de aterramento elétrico. O sistema de aterramento elétrico deve apresentar uma resistência ôhmica menor que 10 ohms durante todas as  estações do ano. Anualmente o sistema deverá passar por  inspeção visual. A cada três anos ou quando ocorrer descarga  atmosférica sobre o sistema, o 'SPDA' deverá passar por  inspeção completa com laudo de medição do aterramento  elétrico. 

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio  " x  " (equivalente a 70mm²).78" x  " (equivalente a 70mm²).18" (equivalente a 70mm²).

AutoCAD SHX Text
Captor tipo terminal aéreo em latão ou alumínio com sistema de fixação junto ao telhado ou laje e a barra de alumínio dimensão de  " x 600 mm.38" x 600 mm..

AutoCAD SHX Text
Conjunto. Captor tipo Franklin para duas descidas em aço inox rosca  " x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo 34" x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo altura de 6 metros e sistema de contraventagem de 3 pontos.

AutoCAD SHX Text
Luz de obstáculo para sinalização noturna para duas lâmpadas LED de 14 W, bivolts, e relé fotoelétrico bivolt e suporte para fixação.

AutoCAD SHX Text
Antena de TV.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão das barras chatas de alumínio e ou barra barras chatas de alumínio e ou barra  e ou barra chata com cabo de cobre. Usar elementos cromatizados como parafusos, porcas e arruelas de pressão para a conexão entre cobre e alumínio.

AutoCAD SHX Text
Caixa de medição (desconexão) para medição do sistema de aterramento elétrico com conectores bimetálicos.

AutoCAD SHX Text
Cabo de cobre nu #35mm², descida do captor Franklin #35mm², descida do captor Franklin 35mm², descida do captor Franklin até interligar a barra de cobre.

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
OUT/14

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 75

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
OUT/2014

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas Bloco 1: Segundo e terceiro andar

AutoCAD SHX Text
HB-BL1-SPDA R02 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Não instalado para-raios estrutural. Adeuação do projeto do para-raios. Inserção da folha IE 76-1 com desenhos de detalhes.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



A

B
B

A

B
B

.005

Simétrica

AutoCAD SHX Text
4° PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
Anel de cintamento (equipotencialização) instalada ao redor do 4° pavimento e interligada a todos as descidas do para-raios.

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
Ponto de conexão estrutural

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
.44

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
CURATIVOS

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
CAM /

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
POSTO DE

AutoCAD SHX Text
ENFERMAGEM

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRATIVO

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
CONFORTO PESSOAL

AutoCAD SHX Text
ESTUDO DE CASOS

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
RESÍDUOS

AutoCAD SHX Text
5° PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
CURATIVOS

AutoCAD SHX Text
ESPERA

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
CAM /

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
RACK

AutoCAD SHX Text
POSTO DE

AutoCAD SHX Text
ENFERMAGEM

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ENFERMARIA

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRATIVO

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
FL.57

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
W.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
BANHO PNE

AutoCAD SHX Text
CASA DE

AutoCAD SHX Text
MÁQUINAS

AutoCAD SHX Text
CONFORTO PESSOAL

AutoCAD SHX Text
ESTUDO DE CASOS

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
PONTO HEMODIÁLISE

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PD.  2,96M

AutoCAD SHX Text
PD.  2,96M

AutoCAD SHX Text
RESÍDUOS

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
Subida e ou descida do pára-raios: Barra chata de alumínio 78" x  " (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão 18" (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão instalação embutida na fundação e nos pilares, usar barra redonda de aço galvanizado a fogo na dimensão de  " x 3 38" x 3 metros (equivamente a 70mm²), conexões através de solda exotérmica..

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Malha do aterremanto elétrico: cabo de cobre nu #70mm². #70mm². 70mm². ². . enterrado a 60 centímetros de profundidade.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " sem caixa de 34" sem caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " com caixa de 34" com caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Notas: Todas estruturas metálicas externas devem estar interligadas ao sistema de aterramento elétrico. O sistema de aterramento elétrico deve apresentar uma resistência ôhmica menor que 10 ohms durante todas as  estações do ano. Anualmente o sistema deverá passar por  inspeção visual. A cada três anos ou quando ocorrer descarga  atmosférica sobre o sistema, o 'SPDA' deverá passar por  inspeção completa com laudo de medição do aterramento  elétrico. 

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio  " x  " (equivalente a 70mm²).78" x  " (equivalente a 70mm²).18" (equivalente a 70mm²).

AutoCAD SHX Text
Captor tipo terminal aéreo em latão ou alumínio com sistema de fixação junto ao telhado ou laje e a barra de alumínio dimensão de  " x 600 mm.38" x 600 mm..

AutoCAD SHX Text
Conjunto. Captor tipo Franklin para duas descidas em aço inox rosca  " x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo 34" x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo altura de 6 metros e sistema de contraventagem de 3 pontos.

AutoCAD SHX Text
Luz de obstáculo para sinalização noturna para duas lâmpadas LED de 14 W, bivolts, e relé fotoelétrico bivolt e suporte para fixação.

AutoCAD SHX Text
Antena de TV.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão das barras chatas de alumínio e ou barra barras chatas de alumínio e ou barra  e ou barra chata com cabo de cobre. Usar elementos cromatizados como parafusos, porcas e arruelas de pressão para a conexão entre cobre e alumínio.

AutoCAD SHX Text
Caixa de medição (desconexão) para medição do sistema de aterramento elétrico com conectores bimetálicos.

AutoCAD SHX Text
Cabo de cobre nu #35mm², descida do captor Franklin #35mm², descida do captor Franklin 35mm², descida do captor Franklin até interligar a barra de cobre.

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
OUT/14

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 76

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
OUT/2014

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas Bloco 1: 4° e 5° andares

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
HB-BL1-SPDA R02 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
HB_BL01_4PAV_EXE_ARQ_200_REV15-R00/ HB_BL01_5PAV_EXE_ARQ_200_REV16-R00

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Não instalado para-raios estrutural. Adeuação do projeto do para-raios. Inserção da folha IE 76-1 com desenhos de detalhes.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



Simétrica

AutoCAD SHX Text
PAINÉIS SOLARES

AutoCAD SHX Text
PAINÉIS SOLARES

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO CX DAGUA

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
BOILER TÉRMICO CAP.=8.000 LITROS

AutoCAD SHX Text
BOILER TÉRMICO CAP.=8.000 LITROS

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
COBERTURA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
Subida e ou descida do pára-raios: Barra chata de alumínio 78" x  " (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão 18" (equivalente a 70mm²). Para sistemas que utilizão instalação embutida na fundação e nos pilares, usar barra redonda de aço galvanizado a fogo na dimensão de  " x 3 38" x 3 metros (equivamente a 70mm²), conexões através de solda exotérmica..

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Malha do aterremanto elétrico: cabo de cobre nu #70mm². #70mm². 70mm². ². . enterrado a 60 centímetros de profundidade.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " sem caixa de 34" sem caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Haste de cobre Cooperweld de 3,0m x  " com caixa de 34" com caixa de inspeção e conectada por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão por solda exotérmica.

AutoCAD SHX Text
Notas: Todas estruturas metálicas externas devem estar interligadas ao sistema de aterramento elétrico. O sistema de aterramento elétrico deve apresentar uma resistência ôhmica menor que 10 ohms durante todas as  estações do ano. Anualmente o sistema deverá passar por  inspeção visual. A cada três anos ou quando ocorrer descarga  atmosférica sobre o sistema, o 'SPDA' deverá passar por  inspeção completa com laudo de medição do aterramento  elétrico. 

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio  " x  " (equivalente a 70mm²).78" x  " (equivalente a 70mm²).18" (equivalente a 70mm²).

AutoCAD SHX Text
Captor tipo terminal aéreo em latão ou alumínio com sistema de fixação junto ao telhado ou laje e a barra de alumínio dimensão de  " x 600 mm.38" x 600 mm..

AutoCAD SHX Text
Conjunto. Captor tipo Franklin para duas descidas em aço inox rosca  " x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo 34" x 350 mm. Mastro telescópico em aço galvanizado a fogo altura de 6 metros e sistema de contraventagem de 3 pontos.

AutoCAD SHX Text
Luz de obstáculo para sinalização noturna para duas lâmpadas LED de 14 W, bivolts, e relé fotoelétrico bivolt e suporte para fixação.

AutoCAD SHX Text
Antena de TV.

AutoCAD SHX Text
Pontos de conexão das barras chatas de alumínio e ou barra barras chatas de alumínio e ou barra  e ou barra chata com cabo de cobre. Usar elementos cromatizados como parafusos, porcas e arruelas de pressão para a conexão entre cobre e alumínio.

AutoCAD SHX Text
Caixa de medição (desconexão) para medição do sistema de aterramento elétrico com conectores bimetálicos.

AutoCAD SHX Text
Cabo de cobre nu #35mm², descida do captor Franklin #35mm², descida do captor Franklin 35mm², descida do captor Franklin até interligar a barra de cobre.

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
OUT/14

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 76-1

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
OUT/2014

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
Sistema de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas Bloco 1: Cobertura e caixa d'água e desenhos de detalhes.

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
HB-BL1-SPDA R02 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
HB_BL01_COBERTURA_EXE_ARQ_100_REV01/ HB_BL01_ÁTICO_EXE_ARQ_100_REV07

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Viga

AutoCAD SHX Text
Pontos de solda

AutoCAD SHX Text
Pontos de solda.

AutoCAD SHX Text
Ferro estrutural

AutoCAD SHX Text
Ferro estrutural

AutoCAD SHX Text
Chapa metálica

AutoCAD SHX Text
Chapa metálica

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio, 7/8"x1/8", prumada vertical, descidas do para-raios.

AutoCAD SHX Text
Ferro para conexão

AutoCAD SHX Text
Anel de cintamento instalada ao redor do 4° pavimento e interligado a todos as descidas do para-raios.

AutoCAD SHX Text
P a r e d e o u c o l u n a

AutoCAD SHX Text
Detalhe da ligação do anel de cintamento instalado no 4° andar. Desenho sem escala

AutoCAD SHX Text
Malha do aterramento, cabo de cobre nu seção 70mm².

AutoCAD SHX Text
Calçada

AutoCAD SHX Text
Base de borracha

AutoCAD SHX Text
Terminal para cabo #70mm² #70mm² 70mm² parafusado, material cromatizado, parafuso, porca e arruela de pressão.

AutoCAD SHX Text
Caixa de desconexão. Caixa de alumínio 20x20x15 cm com tampa parafusada, devidamente chumbada no piso.

AutoCAD SHX Text
Braçadeira para fixação da tubulação

AutoCAD SHX Text
Proteção mecânica e contra contato direto. Eletroduto de PVC rígido classe 'A', diâmetro de 1,50" (polegadas). Altura mínima de 2,0 metros.

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio, 7/8"x1/8" (equivalente a 70mm²).

AutoCAD SHX Text
Detalhes: Eletroduto de proteção mecânica e de contato, caixa de desconexão instalada no piso para medição do aterramento e conexão com malha do aterramento elétrico.

AutoCAD SHX Text
P a r e d e

AutoCAD SHX Text
parede

AutoCAD SHX Text
tampa

AutoCAD SHX Text
Haste  "x3,0 metros38"x3,0 metros

AutoCAD SHX Text
Cabo de cobre nu

AutoCAD SHX Text
Caixa de inspeção do aterramento elétrico. Dimenões internas 30x30x30 cm. Pode ser construida em concreto ou circular de manilha, com tampa.

AutoCAD SHX Text
Tampa

AutoCAD SHX Text
massa calafetar

AutoCAD SHX Text
Detalhes: Instalação sobre vigas, colunas e ou paredes. Conexão entre barras de alumínio e conexão de captor terminal aéreo.

AutoCAD SHX Text
Viga ou parede

AutoCAD SHX Text
c o l u n a o u p a r e d e

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio, 7/8"x1/8", prumada vertical, descidas do para-raios.

AutoCAD SHX Text
Placa de alumínio fixada na viga por parafusos cromatizados e buchas.

AutoCAD SHX Text
Barra chata de alumínio, 7/8"x1/8", prumada vertical, descidas do para-raios.

AutoCAD SHX Text
Parafusos cromatizados e arruelas de pressão para fixação das barras

AutoCAD SHX Text
Parafusos cromatizados, arruelas de pressão e buchas para fixação da barra de alumínio na coluna.

AutoCAD SHX Text
Captor 'Terminal Aéreo' com placa de fixação, Parafusos cromatizados e arruelas de pressão para fixação das barras

AutoCAD SHX Text
Detalhes: Instalação de captor Franklin, luz de obstáculo e sistema de contraventagem.

AutoCAD SHX Text
Captor Franklin de 3 pontas e duas descidas

AutoCAD SHX Text
Luz de obstáculo dupla de LED.

AutoCAD SHX Text
Sistema de contraventagem

AutoCAD SHX Text
Mastro telescópico diâmetro de 2" (polegadas).

AutoCAD SHX Text
Laje

AutoCAD SHX Text
Não instalado para-raios estrutural. Adeuação do projeto do para-raios. Inserção da folha IE 76-1 com desenhos de detalhes.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



A

.005

.005

.
0

1

Simétrica

AutoCAD SHX Text
Sobe para o forro

AutoCAD SHX Text
Sobe para o forro

AutoCAD SHX Text
Sobe para o forro

AutoCAD SHX Text
Sobe para o forro

AutoCAD SHX Text
Sobe para o forro

AutoCAD SHX Text
Sobe para o forro

AutoCAD SHX Text
Desce para o térreo. Instalar conector de desconexão para medição do aterramento elétrico.

AutoCAD SHX Text
Desce para cx de passagem baixa

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
55/56

AutoCAD SHX Text
FL.

AutoCAD SHX Text
PD.  2,96M

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CALHA DE CONCRETO COM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

AutoCAD SHX Text
TELHA METÁLICA

AutoCAD SHX Text
TRAPEZOIDAL TIPO

AutoCAD SHX Text
SANDUICHE i= 10%%%

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
M.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
SALA DE PARTO

AutoCAD SHX Text
CIRÚRGICO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
SANITÁRIO

AutoCAD SHX Text
PPP

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
EXPURGO

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
ANATOMIA

AutoCAD SHX Text
PATOLÓGICA

AutoCAD SHX Text
ARSENAL

AutoCAD SHX Text
FARMÁCIA

AutoCAD SHX Text
SALA DE CIRURGIA

AutoCAD SHX Text
PEQUENA

AutoCAD SHX Text
SALA DE CIRURGIA

AutoCAD SHX Text
PEQUENA

AutoCAD SHX Text
SALA DE CIRURGIA

AutoCAD SHX Text
PEQUENA

AutoCAD SHX Text
LAVABO CIRÚRGICO

AutoCAD SHX Text
LAVABO CIRÚRGICO

AutoCAD SHX Text
Instalar conector de desconexão para medição do aterramento elétrico.

AutoCAD SHX Text
Desce para o piso 

AutoCAD SHX Text
* O aterramento elétrico do piso condutivo é independente dos demais terras existentes. A medição do aterramento elétrico deve ser menor que 10 ohms em todas as estações do ano. Fazer a medição do aterramento para comprovar a qualidade da instalação.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
SAME

AutoCAD SHX Text
EQUIPAMENTOS

AutoCAD SHX Text
CHEFIA

AutoCAD SHX Text
SAME

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
1° PAVIMENTO 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO TÉRREO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
JUL/15

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 77

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
JUL/2015

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVOS DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Piso condutivos das salas de cirurgias do 1° andar

AutoCAD SHX Text
HB BL01 PISOS CONDUTIVOS R01 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
HB_BL01_1PAV_EXE_ARQ_200_REV17-R00/HB_BL01_TÉRREO_EXE_ARQ_200_REV19-R00

AutoCAD SHX Text
Vanderlei

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



Simétrica

AutoCAD SHX Text
(3F+N+T)(5.000A)

AutoCAD SHX Text
QD380V

AutoCAD SHX Text
IEM

AutoCAD SHX Text
USCA

AutoCAD SHX Text
TERRA

AutoCAD SHX Text
CONCESSIONÁRIA

AutoCAD SHX Text
GERADOR

AutoCAD SHX Text
1.600 A 380/220V

AutoCAD SHX Text
Subestação de transformação

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
3.250A

AutoCAD SHX Text
Ajustar para 3.250A

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
1.600A

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
35kA

AutoCAD SHX Text
2.250A

AutoCAD SHX Text
GERADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. Gerador no sistema de emergência sem paralelismo com a rede de energia  da CPFL.

AutoCAD SHX Text
GERADOR DE EMERGÊNCIA TRIPOLAR 450/400kVA 380/220V

AutoCAD SHX Text
2 Geradores em paralelo. Potência total de 900 kVA.

AutoCAD SHX Text
QGBT-N

AutoCAD SHX Text
8x5"

AutoCAD SHX Text
7x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
1.600A

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
1.600A

AutoCAD SHX Text
(3F+N+T)(1.800A)

AutoCAD SHX Text
QGBT-E

AutoCAD SHX Text
5x5"

AutoCAD SHX Text
4x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
*Chaves e barramento do By-pass

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 4.000 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 3.250 A

AutoCAD SHX Text
2.225,94 kVA, FD=0,70, Demanda = 1.558,16 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro geral de baixa tensão normal

AutoCAD SHX Text
QGBT-N (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
3.250A

AutoCAD SHX Text
Ajustar para 3.000A

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
40kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
VÁCUO

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
12,04 kVA

AutoCAD SHX Text
G MED

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 2.000 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 1.600 A

AutoCAD SHX Text
1.543 kVA, FD=0,70, Demanda = 1.080 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro geral de baixa tensão emergência

AutoCAD SHX Text
QGBT-E (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
1.600A

AutoCAD SHX Text
Ajustar para 1.600A

AutoCAD SHX Text
1600A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QCBB-E

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
1.600A

AutoCAD SHX Text
Ajustar para 1.200A

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
200A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
224A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
125A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(3F+N+T)(3.500A)

AutoCAD SHX Text
QCBB-N

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
3.250A

AutoCAD SHX Text
Ajustar para 2.700A

AutoCAD SHX Text
BUS WAY

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
125A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
AR COMPRIMIDO

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
46,16 kVA

AutoCAD SHX Text
G MED

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
B.RECALQUE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
6,02 kVA

AutoCAD SHX Text
RES INFERIOR

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
B.RECALQUE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
6,02 kVA

AutoCAD SHX Text
RES SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
B.RECIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
2,70 kVA

AutoCAD SHX Text
RES REUSO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
B.PRESSURIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
4,04 kVA

AutoCAD SHX Text
REUSO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
(2x5CV)

AutoCAD SHX Text
(4x10CV)

AutoCAD SHX Text
(5CV)

AutoCAD SHX Text
(5CV)

AutoCAD SHX Text
(2CV)

AutoCAD SHX Text
(3CV)

AutoCAD SHX Text
QF-GUA1

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
2x4"

AutoCAD SHX Text
2x[#185(FFFN)+#95(T)

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
2x3.1/2"

AutoCAD SHX Text
2x [#150(FFFN)+#95(T)

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
1250A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
3x%%C4"

AutoCAD SHX Text
3x [#240(FFFN)+#120(T)

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
#70(FFFN)+#35(T)

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
#70(FFFN)+#35(T)

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
O projeto do barramento blindado deverá verificar a diminuição da corrente de projeto a medida que a carga instalada vai diminuindo ao longo de sua instalação. Os valores informados de potência são valores instalados. Como fator de demanda foi utilizado 70% de utilização, ou indicado. Observar as conexões de entradas com os cabos alimentadores para o projeto dos barramentos de entrada dos quadros de conexão, pois há vários ramais utilizados para cada circuito alimentador. O quadro QCBB é parte integrante do barramento blindado, deve ser fornecido pela empresa de fabrincante do 'Bus Way'.

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
QF-GUA2

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
QF-BI

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Bloco 1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
0-500V

AutoCAD SHX Text
3xDZ/4A

AutoCAD SHX Text
0-2.000A

AutoCAD SHX Text
SEL

AutoCAD SHX Text
3xL

AutoCAD SHX Text
SEL

AutoCAD SHX Text
TCS

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
0-500V

AutoCAD SHX Text
3xDZ/4A

AutoCAD SHX Text
0-4.000A

AutoCAD SHX Text
SEL

AutoCAD SHX Text
3xL

AutoCAD SHX Text
SEL

AutoCAD SHX Text
TCS

AutoCAD SHX Text
PL5

AutoCAD SHX Text
PL4

AutoCAD SHX Text
PL6

AutoCAD SHX Text
PL7

AutoCAD SHX Text
PL13

AutoCAD SHX Text
PL15

AutoCAD SHX Text
PL17

AutoCAD SHX Text
PL19

AutoCAD SHX Text
PL21

AutoCAD SHX Text
PL12

AutoCAD SHX Text
PL14

AutoCAD SHX Text
PL16

AutoCAD SHX Text
PL18

AutoCAD SHX Text
GERADOR DE EMERGÊNCIA TRIPOLAR 450/400kVA 380/220V

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
O projeto do barramento blindado deverá verificar a diminuição da corrente de projeto a medida que a carga instalada vai diminuindo ao longo de sua instalação. Os valores informados de potência são valores instalados. Como fator de demanda foi utilizado 70% de utilização ou indicado. Observar as conexões de entradas com os cabos alimentadores para o projeto dos barramentos de entrada dos quadros de conexão, pois há vários ramais utilizados para cada circuito alimentador. O quadro QCBB é parte integrante do barramento blindado. Deve ser fornecido pela empresa de fabrincante do 'Bus Way'.

AutoCAD SHX Text
QGBT-E

AutoCAD SHX Text
5x5"

AutoCAD SHX Text
4x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
QTA

AutoCAD SHX Text
5x5"

AutoCAD SHX Text
4x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
7x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
8x%%C5"

AutoCAD SHX Text
QCBB-N

AutoCAD SHX Text
5x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
6x%%C5"

AutoCAD SHX Text
QCBB-E

AutoCAD SHX Text
#95(FFFN)+#50(T)

AutoCAD SHX Text
300x75

AutoCAD SHX Text
QD2A-E

AutoCAD SHX Text
Utilizar preferencialmente disjuntores nos plugins. Para o uso dos disjuntores, por favor solicitar o valor adequado para cada alimentador.

AutoCAD SHX Text
Quadro de entrada do barramento blindado. Deverá ser fornecido junto com o 'Bus Way'

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
35kA

AutoCAD SHX Text
2.250A

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
63A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
PL8

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
%%c2"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-04

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
PL10

AutoCAD SHX Text
#6(FFFN)+#6(T)

AutoCAD SHX Text
%%c1"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-05

AutoCAD SHX Text
175A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QF-AC-05

AutoCAD SHX Text
%%c2"

AutoCAD SHX Text
#50(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
PL11

AutoCAD SHX Text
QF-AC-04

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
139,10 kVA

AutoCAD SHX Text
139,10

AutoCAD SHX Text
250A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
PL9

AutoCAD SHX Text
QF-AC-05

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
93,75 kVA

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
%%c3"

AutoCAD SHX Text
#95(FFFN)+#50(T)

AutoCAD SHX Text
224 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 156,80 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QDBL2-N

AutoCAD SHX Text
547 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 383 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QDTE-N

AutoCAD SHX Text
75 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 52 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD1A-N

AutoCAD SHX Text
410 kVA, FD=0,80

AutoCAD SHX Text
DEM: 328 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD2A-N

AutoCAD SHX Text
70 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 49 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD3A-N

AutoCAD SHX Text
68 kVA, FD=0,80

AutoCAD SHX Text
DEM: 55 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD4A-N

AutoCAD SHX Text
68 kVA, FD=0,80

AutoCAD SHX Text
DEM: 55 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD5A-N

AutoCAD SHX Text
770 kVA, FD=1,0

AutoCAD SHX Text
DEM: 770 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QDCOB-N

AutoCAD SHX Text
Utilizar preferencialmente disjuntores nos plugins. Para o uso dos disjuntores, por favor solicitar o valor adequado para cada alimentador.

AutoCAD SHX Text
396 kVA, FD=1,0

AutoCAD SHX Text
DEM: 396 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD-AC-BL2

AutoCAD SHX Text
Quadros instalados no Bloco 2

AutoCAD SHX Text
Quadros instalados na casa de máquina do Bloco 1

AutoCAD SHX Text
Conjunto de distribuição de energia por barramento blindado.

AutoCAD SHX Text
Conjunto de distribuição de energia por barramento blindado.

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
3.250A

AutoCAD SHX Text
Ajustar para 2.800A

AutoCAD SHX Text
1.300A

AutoCAD SHX Text
1.500A

AutoCAD SHX Text
1.500A

AutoCAD SHX Text
1.500A

AutoCAD SHX Text
2.000A

AutoCAD SHX Text
2.250A

AutoCAD SHX Text
2.500A

AutoCAD SHX Text
2.500A

AutoCAD SHX Text
3.500A

AutoCAD SHX Text
60 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 42 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QDTE-E

AutoCAD SHX Text
129 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 90,30 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD1A-E

AutoCAD SHX Text
32,30 kVA, FD=1,0

AutoCAD SHX Text
DEM: 32,30 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QF-AC-04

AutoCAD SHX Text
14,70 kVA, FD=1,0

AutoCAD SHX Text
DEM: 14,70 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QF-AC-05

AutoCAD SHX Text
77 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 77 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD2A-E

AutoCAD SHX Text
75,40 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 53 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD3A-E

AutoCAD SHX Text
36 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 25,20 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD4A-E

AutoCAD SHX Text
129 kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
DEM: 90,30 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD5A-E

AutoCAD SHX Text
Quadro de entrada do barramento blindado. Deverá ser fornecido junto com o 'Bus Way'

AutoCAD SHX Text
800A

AutoCAD SHX Text
100kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
2x5"

AutoCAD SHX Text
2x[#240(FFFN)+#120(T)]

AutoCAD SHX Text
PL20

AutoCAD SHX Text
472 kVA, FD=1,00

AutoCAD SHX Text
DEM: 472 kVA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
QD-COB-E

AutoCAD SHX Text
(3F+N+T)(1.500A)

AutoCAD SHX Text
BUS WAY

AutoCAD SHX Text
600A

AutoCAD SHX Text
700A

AutoCAD SHX Text
700A

AutoCAD SHX Text
800A

AutoCAD SHX Text
1.100A

AutoCAD SHX Text
1.100A

AutoCAD SHX Text
1.200A

AutoCAD SHX Text
1.300A

AutoCAD SHX Text
1.500A

AutoCAD SHX Text
Sistema de intertravamento elétrico e mecânico. Quando concessionária ligada gerador desligado, quando gerador ligado concessionária desligada.

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
275A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QDBL2-E

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
180kVA, FD=0,70

AutoCAD SHX Text
BLOCO 2

AutoCAD SHX Text
#150(FFFN)+#95(T)

AutoCAD SHX Text
%%C5"

AutoCAD SHX Text
QDBL2-E

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
300A

AutoCAD SHX Text
40kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
Quadro instalado no Bloco 2

AutoCAD SHX Text
#185(FFFN)+#95(T)

AutoCAD SHX Text
%%C5"

AutoCAD SHX Text
QDBL2-N

AutoCAD SHX Text
2x%%C5"

AutoCAD SHX Text
2x[#240(FFF)+#120(NT)]

AutoCAD SHX Text
QD-AC-BL2

AutoCAD SHX Text
Desligamento eletrônico, se um disjuntor desligar o outro será desligado para evitar correntes de curto-circuito elevadas.

AutoCAD SHX Text
*Chaves e barramentos de by-pass: Para a manutenção e ou retirada do sistema de geração de emergência. Disjuntores ligados separadamente, para cada utilização. Quando um ligado o outro obrigatoriamente desligado. Utilizar sistema de travamento.

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
QF-BI

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Bloco 2

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS ALIMENTDORES DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E  DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 90 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 0,6/1,0kV, ISTO PERMITE USAR , ISTO PERMITE USAR BITOLAS MENORES E ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC... TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS EM TODOS OS PONTOS VISÍVEIS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO PE (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO. OS QUADROS ELÉTRICOS MONTADOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS DEVEM SER FABRICADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 6808, OBSERVANDO-SE A EXEUCUÇÃO E OS TESTES EXIGIDOS PELA NORMA. BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO COM 99,99% DE PUREZA. BARRAMENTOS DAS FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO. CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, INSTALADOS DISJUNTORES TIPO AMERICANO OU EUROPEU. PLACA DE ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INTERMA DAS CHAVES DE PROTEÇÃO. CÓPIA DO PROJETO PARA CONSULTA  JUNTO AO QUADRO ELÉTRICO.  GRAU DE PROTEÇÃO IP54.

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CARGA MONOFÁSICA 127V

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CARGA BIFÁSICA 220V

AutoCAD SHX Text
CARGA TRIFÁSICA COM NEUTRO 220/127V

AutoCAD SHX Text
CARGA  TRIFÁSICA SEM NEUTRO 220V

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
FASES

AutoCAD SHX Text
FASES

AutoCAD SHX Text
IDR: Interruptor diferencial. S: Sensor de corrente de fuga, a: acionador do interruptor, dj: disjuntor termomagnético.  Recomendações sobre o uso de IDR: A) Todos os cabos dos circuitos tem que passar pelo IDR. B) O fio terra (proteção pe) nunca poderá passar pelo interruptor diferencial. C) O neutro não poderá ser aterrado após ter passado pelo disjuntor ou interruptor diferencial. D) Equipamentos de aquecimento com chuveiros, torneiras elétricas, aquecedores de passagem, etc..., devem possuir resistência blindada. E) quando houver o desligamento da chave de proteção do circuito por idr, verificar a integridade deste circuito, pois poderá haver fuga de corrente elétrica.

AutoCAD SHX Text
Esquema de ligação do interruptor diferencial  residual e disjuntor de proteção de sobre carga e curto-circuito  (esquema de aterramento TN-S).

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
CARGA MONO BIFÁSICA 220/127V

AutoCAD SHX Text
IDR

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
FASES

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
DJ

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS DOS CIRCUITOS DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 70 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 750V, NORMAS TÉCNICAS DA NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC. TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO 'PE' (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO.

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 78

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
JUL/2015

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Diagramas Elétricos das instalação

AutoCAD SHX Text
HB-DIAG ELÉTRICOS REV07 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
JUL/15

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
AGO/15

AutoCAD SHX Text
Correção de edição e recalculo dos alimentadores dos quadros: QCBB-N e QCBB-E

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ABR/16

AutoCAD SHX Text
Adequação do quadro de distribuição de tomadas QD-TRAFO-BL1, utilização de um transformador geral de 225kVA.

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Dois transformadores de 1.500 kVA, adequação das potências, proteções e circuitos alimentadores.

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
ABR/18

AutoCAD SHX Text
Adequação ao complemento das cargas elétricas do sistema de climatização.

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
MAI/18

AutoCAD SHX Text
Adequação ao complemento das cargas elétricas do sistema de climatização.

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
Transformador isolador único do sistema 220/127V retirado e substituido ponto a ponto.

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



Simétrica

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Q1ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
6,50 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Q1TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
11,50 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q2ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
6,25 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q2TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
13,60 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q3ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,50 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q3TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
7,20 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q4TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
19,90 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
QILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
6,42 kVA

AutoCAD SHX Text
2° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q4ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,60 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
QTON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
7,90 kVA

AutoCAD SHX Text
2°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 800 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 800A

AutoCAD SHX Text
547,10 kVA, FD=0,70, Demanda = 383,00 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do térreo - normal

AutoCAD SHX Text
QDTE-N (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
600A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
200A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
#70

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
125A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 150A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 90A

AutoCAD SHX Text
74,27  kVA, FD=0,70, Demanda = 52,00 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 1° Andar - normal

AutoCAD SHX Text
QD1A-N (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10 kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
70A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QTON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
34,50 kVA

AutoCAD SHX Text
1°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
14,60 kVA

AutoCAD SHX Text
1°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 700 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 700 A

AutoCAD SHX Text
410,00 kVA, FD=1,0, Demanda = 410 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 2° Andar - normal

AutoCAD SHX Text
QD2A-N (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
630A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
175A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 200 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 100 A

AutoCAD SHX Text
60 kVA, FD=0,70, Demanda =42 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do emergência - Emergência

AutoCAD SHX Text
QDTE-E (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Q1ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
3,34 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q2ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
3,00 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q3ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
3,00 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q4ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
3,09 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 300 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 200 A

AutoCAD SHX Text
159 kVA, FD=0,70, Demanda = 111,30 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição 1° andar - Emergência

AutoCAD SHX Text
QD1A-E (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
175A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
8,26 kVA

AutoCAD SHX Text
1°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 1000 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 250 A

AutoCAD SHX Text
77 kVA, FD=1,0 Demanda = 77 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 2° Andar - Emergência

AutoCAD SHX Text
QD2A-E (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
225A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
2,63 kVA

AutoCAD SHX Text
2°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QD2A-N

AutoCAD SHX Text
2x3"

AutoCAD SHX Text
2x[#150(FFFN)+#70(T)]

AutoCAD SHX Text
QD1A-N

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
QDTE-N

AutoCAD SHX Text
2x4"

AutoCAD SHX Text
2x[#185(FFFN)+#95(T)]

AutoCAD SHX Text
QDTE-E

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
QD1A-E

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
#70(FFFN)+#35(T)

AutoCAD SHX Text
QD2A-E

AutoCAD SHX Text
2x5"

AutoCAD SHX Text
#95(FFFN)+#50(T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,0 kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,0 kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-01

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
25,96 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
DESINFECTORA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
AUTOCLAVE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
76kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
%%c1"

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
RESSONÂNCIA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
125kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
RAIO X

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
80kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
125A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
RAIO X

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
80kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
175A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
TOMOGRAFIA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
112,50kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
250A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
#95

AutoCAD SHX Text
3"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-04

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
112,60 kVA

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
175A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
175A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
AUTOCLAVE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
76kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
150A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QD-SITM

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
100 kVA

AutoCAD SHX Text
1°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-02

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
4,63 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
UC-01

AutoCAD SHX Text
220V

AutoCAD SHX Text
2,60 kVA

AutoCAD SHX Text
1°A BL1

AutoCAD SHX Text
#2,50(FN)+#2,50(T)

AutoCAD SHX Text
UC-01

AutoCAD SHX Text
%%c3/4"

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
QF-AC-03

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
7,34 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
%%c1"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
20kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10 kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-05

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
81,13 kVA

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
90A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-04

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
32,13 kVA

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-05

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
14,70 kVA

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
Q1TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
13,00 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q2TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
12,21 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q3TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
9,68 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
Q4TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
14,31 kVA

AutoCAD SHX Text
TÉRREO BL1

AutoCAD SHX Text
QTOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
20,21 kVA

AutoCAD SHX Text
1°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
%%C1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
QTOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
7,60 kVA

AutoCAD SHX Text
2°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
30A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
Transformadores de baixa Tensão: P:380V, S: 220/127V

AutoCAD SHX Text
Transformador de baixa Tensão: P:380V, S: 220/127V

AutoCAD SHX Text
Transformador de baixa Tensão: P:380V, S: 220/127V

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 79

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
JUL/2015

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Diagramas Elétricos das instalação

AutoCAD SHX Text
HB-DIAG ELÉTRICOS REV07 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
JUL/15

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
AGO/15

AutoCAD SHX Text
Correção de edição e recalculo dos alimentadores dos quadros: QCBB-N e QCBB-E

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS ALIMENTDORES DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E  DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 90 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 0,6/1,0kV, ISTO PERMITE USAR , ISTO PERMITE USAR BITOLAS MENORES E ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC... TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS EM TODOS OS PONTOS VISÍVEIS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO PE (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO. OS QUADROS ELÉTRICOS MONTADOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS DEVEM SER FABRICADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 6808, OBSERVANDO-SE A EXEUCUÇÃO E OS TESTES EXIGIDOS PELA NORMA. BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO COM 99,99% DE PUREZA. BARRAMENTOS DAS FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO. CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, INSTALADOS DISJUNTORES TIPO AMERICANO OU EUROPEU. PLACA DE ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INTERMA DAS CHAVES DE PROTEÇÃO. CÓPIA DO PROJETO PARA CONSULTA  JUNTO AO QUADRO ELÉTRICO.  GRAU DE PROTEÇÃO IP54.

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS DOS CIRCUITOS DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 70 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 750V, NORMAS TÉCNICAS DA NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC. TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO 'PE' (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ABR/16

AutoCAD SHX Text
Adequação do quadro de distribuição de tomadas QD-TRAFO-BL1, utilização de um transformador geral de 225kVA.

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Dois transformadores de 1.500 kVA, adequação das potências, proteções e circuitos alimentadores.

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
ABR/18

AutoCAD SHX Text
Adequação ao complemento das cargas elétricas do sistema de climatização.

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
MAI/18

AutoCAD SHX Text
Adequação ao complemento das cargas elétricas do sistema de climatização.

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
Transformador isolador único do sistema 220/127V retirado e substituido ponto a ponto.

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'



Simétrica

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Q1ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,94 kVA

AutoCAD SHX Text
3° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q2ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
4,68 kVA

AutoCAD SHX Text
3° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q1TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
11,33 kVA

AutoCAD SHX Text
3° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q2TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
13,70 kVA

AutoCAD SHX Text
3° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q1ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,71 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q2ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
4,42 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q1TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
12,70 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q2TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10,40 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 150A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 100A

AutoCAD SHX Text
70,05  kVA, FD=0,70, Demanda = 49 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 3° Andar - normal

AutoCAD SHX Text
QD3A-N (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 200A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 100A

AutoCAD SHX Text
68 kVA, FD=0,80, Demanda = 55 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 4° andar - Normal

AutoCAD SHX Text
QD4A-N (BLOCO 1)(TIPO)

AutoCAD SHX Text
QD4A-N

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
%%C3/4"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q1ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
2,51 kVA

AutoCAD SHX Text
3°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q2ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
2,11 kVA

AutoCAD SHX Text
3°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 200 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 125 A

AutoCAD SHX Text
75,40 kVA, FD=0,70, Demanda = 53 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 3° Andar - Emergência

AutoCAD SHX Text
QD3A-E (BLOCO 1)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#2,50

AutoCAD SHX Text
#2,50

AutoCAD SHX Text
%%C3/4"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10 kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 100 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 125 A

AutoCAD SHX Text
66,90 kVA, FD=0,70, Demanda = 47 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 4° andar - Emergência

AutoCAD SHX Text
QD4A-E (BLOCO 1)(TIPO)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
100A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
%%C3/4"

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q1ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
2,32 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q2ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
1,66 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QD3A-N

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
QD3A-E

AutoCAD SHX Text
%%C2"

AutoCAD SHX Text
#35(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
QD4A-E

AutoCAD SHX Text
%%c2"

AutoCAD SHX Text
#35(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q1ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
5,71 kVA

AutoCAD SHX Text
5 ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q2ILN

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
4,42 kVA

AutoCAD SHX Text
5 ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q1TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
12,70kVA

AutoCAD SHX Text
5 ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
Q2TON

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10,40 kVA

AutoCAD SHX Text
5 ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 200A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 100A

AutoCAD SHX Text
68 kVA, FD=0,80, Demanda = 55 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 5° andar - Normal

AutoCAD SHX Text
QD5A-N (BLOCO 1)(TIPO)

AutoCAD SHX Text
QD5A-N

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
#25(FFFN)+#16(T)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO: 250 A (FFFNT) (380/220V)

AutoCAD SHX Text
TODOS DISJUNTORES SÃO CURVA C

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Disjuntor a montante: 175 A

AutoCAD SHX Text
129 kVA, FD=0,70 Demanda= 90,30 kVA

AutoCAD SHX Text
Quadro de distribuição do 5° andar - Emergência

AutoCAD SHX Text
QD5A-E (BLOCO 1)(TIPO)

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
150A

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
QF-ELE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
30 kVA

AutoCAD SHX Text
Ático

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q1ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
2,32 kVA

AutoCAD SHX Text
5º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
Q2ILE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
1,66 kVA

AutoCAD SHX Text
5º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QD5A-E

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
#70(FFFN)+#35(T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
Q1F-ELE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
15 kVA

AutoCAD SHX Text
Ático

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
Q2F-ELE

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
15 kVA

AutoCAD SHX Text
Ático

AutoCAD SHX Text
Total de 4 elevadores. Na emergência 3 elevadores pararão no térreo e esperarão o retorno da energia. Apenas 1 elevador estará em funcionamento. Os alimentaores deverão ser encaminhados até as casas de máquinas dos elevadores.

AutoCAD SHX Text
QF-AC-06

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
14,40 kVA

AutoCAD SHX Text
3° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-07

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
1,15 kVA

AutoCAD SHX Text
3°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
QF-AC-10

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
0,93 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QF-AC-08

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
0,93 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QF-AC-09

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
14,40 kVA

AutoCAD SHX Text
4º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-12

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
14,40 kVA

AutoCAD SHX Text
5º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
QF-AC-11

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
0,93 kVA

AutoCAD SHX Text
5º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
QF-AC-13

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
0,93 kVA

AutoCAD SHX Text
5º ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
%%C3/4"

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
#2,5

AutoCAD SHX Text
%%C3/4"

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
#xx

AutoCAD SHX Text
xx"

AutoCAD SHX Text
380/220V

AutoCAD SHX Text
10kVA

AutoCAD SHX Text
Reserva

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#35

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
Q1TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
27,10 kVA

AutoCAD SHX Text
3°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
%%c1.1/4"

AutoCAD SHX Text
Q2TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
12,53 kVA

AutoCAD SHX Text
3°ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
Q1TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
18,53 kVA

AutoCAD SHX Text
4° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
Q2TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
12,53 kVA

AutoCAD SHX Text
4° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
Q1TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
18,53 kVA

AutoCAD SHX Text
5° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
Q2TOE

AutoCAD SHX Text
220/127V

AutoCAD SHX Text
12,53 kVA

AutoCAD SHX Text
5° ANDAR BL1

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
10kA

AutoCAD SHX Text
500V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
(R,S,T)

AutoCAD SHX Text
60A

AutoCAD SHX Text
15kA

AutoCAD SHX Text
250V

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
%%C1.1/4"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
%%C1.1/4"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
TRAFO

AutoCAD SHX Text
Transformadores de baixa Tensão: P:380V, S: 220/127V

AutoCAD SHX Text
Transformadores de baixa Tensão: P:380V, S: 220/127V

AutoCAD SHX Text
Transformadores de baixa Tensão: P:380V, S: 220/127V

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 80

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
JUL/2015

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
Diagramas Elétricos das instalação

AutoCAD SHX Text
HB-DIAG ELÉTRICOS REV07 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
s/e

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
JUL/15

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
AGO/15

AutoCAD SHX Text
Correção de edição e recalculo dos alimentadores dos quadros: QCBB-N e QCBB-E

AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS ALIMENTDORES DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E  DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 90 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 0,6/1,0kV, ISTO PERMITE USAR , ISTO PERMITE USAR BITOLAS MENORES E ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC... TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS EM TODOS OS PONTOS VISÍVEIS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO PE (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO. OS QUADROS ELÉTRICOS MONTADOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS DEVEM SER FABRICADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 6808, OBSERVANDO-SE A EXEUCUÇÃO E OS TESTES EXIGIDOS PELA NORMA. BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO COM 99,99% DE PUREZA. BARRAMENTOS DAS FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO. CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, INSTALADOS DISJUNTORES TIPO AMERICANO OU EUROPEU. PLACA DE ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INTERMA DAS CHAVES DE PROTEÇÃO. CÓPIA DO PROJETO PARA CONSULTA  JUNTO AO QUADRO ELÉTRICO.  GRAU DE PROTEÇÃO IP54.

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS DOS CIRCUITOS DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 70 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 750V, NORMAS TÉCNICAS DA NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC. TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO 'PE' (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO.

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
ABR/16

AutoCAD SHX Text
Adequação do quadro de distribuição de tomadas QD-TRAFO-BL1, utilização de um transformador geral de 225kVA.

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
DEZ/16

AutoCAD SHX Text
Dois transformadores de 1.500 kVA, adequação das potências, proteções e circuitos alimentadores.

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
ABR/18

AutoCAD SHX Text
Adequação ao complemento das cargas elétricas do sistema de climatização.

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
MAI/18

AutoCAD SHX Text
Adequação ao complemento das cargas elétricas do sistema de climatização.

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
Transformador isolador único do sistema 220/127V retirado e substituido ponto a ponto.

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'


	IE 61
	Sheets and Views
	IE 61


	IE 62
	Sheets and Views
	IE 62


	IE 63
	Sheets and Views
	IE 63


	IE 64
	Sheets and Views
	IE 64


	IE 65
	Sheets and Views
	IE 65


	IE 66
	Sheets and Views
	IE 66


	IE 67
	Sheets and Views
	IE 67


	IE 68
	Sheets and Views
	IE 68


	IE 69
	Sheets and Views
	IE 69


	IE 70
	Sheets and Views
	IE 70


	IE 71
	Sheets and Views
	IE 71


	IE 72
	Sheets and Views
	IE 72


	IE 73
	Sheets and Views
	IE 73


	IE 74
	Sheets and Views
	IE 74


	IE 75
	Sheets and Views
	IE 75


	IE 76
	Sheets and Views
	IE 76


	IE 76-1
	Sheets and Views
	IE 76-1


	IE 77
	Sheets and Views
	IE 77


	IE 78
	Sheets and Views
	IE 78


	IE 79
	Sheets and Views
	IE 79


	IE 80
	Sheets and Views
	IE 80





