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POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 775 ILUMINACAO 2  4  16  220  2400  TOM DE USO GERA

3 2.5 16 220 629 TOM DE USO GERA
4  2.5  16  127  400  TOM DE USO GERA

5  2.5  16  220  626  ILUMINACAO

6 2.5 16 220 840 ILUMINACAO

7  2.5  16  220  904  ILUMINACAO

8 2.5 16 220 256 ILUMINACAO

9  2.5  16  220  900  TOM DE USO GERA
10----RESERVA

11----RESERVA 12 - - - - RESERVA

13----RESERVA 14 - - - - RESERVA

15----RESERVA 16 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  775  ILUMINACAO

2  4  16  220  2400  TOM DE USO GERAL 220V

3  2.5  16  220  629  TOM DE USO GERAL 220V

4  2.5  16  127  400  TOM DE USO GERAL 127V

5  2.5  16  220  626  ILUMINACAO

6  2.5  16  220  840  ILUMINACAO

7  2.5  16  220  904  ILUMINACAO

8  2.5  16  220  256  ILUMINACAO

9  2.5  16  220  900  TOM DE USO GERAL 220V

10 - - - - RESERVA

11 - - - - RESERVA

12 - - - - RESERVA

13 - - - - RESERVA

14 - - - - RESERVA

15 - - - - RESERVA

16 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 220 665 ILUMINACAO 2  2.5  16  220  416  ILUMINACAO

3 2.5 16 220 500 TOM DE USO GERA 4  2.5  16  220  500  TOM DE USO GERA

5 2.5 16 220 500 TOM DE USO GERA 6 - - - - RESERVA

7----RESERVA 8 - - - - RESERVA

9----RESERVA 10 - - - - RESERVA

11----RESERVA 12 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  16  220  665  ILUMINACAO

2  2.5  16  220  416  ILUMINACAO

3  2.5  16  220  500  TOM DE USO GERAL 220V

4  2.5  16  220  500  TOM DE USO GERAL 220V

5  2.5  16  220  500  TOM DE USO GERAL 220V

6 - - - - RESERVA

7 - - - - RESERVA

8 - - - - RESERVA

9 - - - - RESERVA

10 - - - - RESERVA

11 - - - - RESERVA

12 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 16 25 220 2750 ILUMINACAO 2  16  25  220  2125  ILUMINACAO

3 10 25 220 2500 ILUMINACAO 4  16  25  220  2375  ILUMINACAO

5 16 25 220 2100 ILUMINACAO 6  2.5  16  220  180  ILUMINACAO

7 2.5 16 220 700 TOM DE USO GERA 8  2.5  16  220  600  TOM DE USO GERA

9 2.5 16 220 600 TOM DE USO GERA 10  2.5  16  220  256  ILUMINACAO

11 2.5 16 220 256 ILUMINACAO 12 - - - - RESERVA

13----RESERVA 14 - - - - RESERVA

15----RESERVA 16 - - - - RESERVA

17----RESERVA 18 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  16  25  220  2750  ILUMINACAO

2  16  25  220  2125  ILUMINACAO

3  10  25  220  2500  ILUMINACAO

4  16  25  220  2375  ILUMINACAO

5  16  25  220  2100  ILUMINACAO

6  2.5  16  220  180  ILUMINACAO

7  2.5  16  220  700  TOM DE USO GERAL 220V

8  2.5  16  220  600  TOM DE USO GERAL 220V

9  2.5  16  220  600  TOM DE USO GERAL 220V

10  2.5  16  220  256  ILUMINACAO

11  2.5  16  220  256  ILUMINACAO

12 - - - - RESERVA

13 - - - - RESERVA

14 - - - - RESERVA

15 - - - - RESERVA

16 - - - - RESERVA

17 - - - - RESERVA

18 - - - - RESERVA
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DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  2.5  6  220  150 EX-T-01

2  2.5 6  220  150 EX-T-02

3  2.5  16  380  4500 CE-T-01

4  2.5  16  380  3250 CE-T-02

5  2.5  16  380  2500 CE-T-04

6  2.5  16  380  3000 CE-T-03

7  2.5  16  380  4500 CV-T-01

8  2.5  16  380  4500 CV-T-02

9  2.5 6  220  150 EX-S-01

10  2.5 6  220  150 EX-S-02

11  2.5 6  220  150 EX-S-03

12  2.5 6  220  150 EX-S-04

13  2.5 6  220  150 EX-S-05

14 - - - - RESERVA

15 - - - - RESERVA

16 - - - - RESERVA

17 - - - - RESERVA

18 - - - - RESERVA

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 6 35 380 21500UC-C-01 2  6  35  380  21500 UC-C-01

3 6 30 380 18000UC-C-02 4  6  30  380  18000 UC-C-02

5 6 30 380 18000UC-C-02A 6  6  30  380  18000 UC-C-02A

7 2.5 20 380 12000UC-C-03 8  6  30  380  18000 UC-C-04

9 6 30 380 18000UC-C-04 10  6  30  380  18000 UC-C-04A

11 6 30 380 18000UC-C-04A 12  2.5  16  380  5000 CV-C-01

13 2.5 16 380 5000CV-C-02 14  2.5  16  380  4000 CV-C-03

15 2.5 16 380 750CE-C-01 16  2.5  16  380  750 CE-C-02

17 2.5 16 380 6000EX-C-01 18  2.5  16  380  5500 EX-C-02

19 2.5 16 380 4500EX-C-03 20  2.5  16  380  4000 EX-C-04

21 4 25 220 4700UC-T-01 22  4  25  220  4700 UC-T-02

23 4 25 220 4700UC-T-03 24  2.5  16  220  3200 UC-T-04

25 2.5 16 220 100UC-T-05 26  2.5  16  220  1800 UC-T-06

27 2.5 16 220 3200UC-S-01 28  2.5  16  220  2200 UC-S-02

29 2.5 16 220 3200UC-S-03 30  2.5  16  220  1100 UC-S-04

31 2.5 16 220 1800UC-S-05 32  2.5  20  220  3700 UC-S-06

33 2.5 16 220 3200UC-S-07 34  2.5  16  220  1800 UC-S-08

35 2.5 16 220 1800UC-S-09 36  2.5  16  220  3200 UC-S-10

37 2.5 20 220 3700UC-S-11 38  2.5  16  220  3200 UC-S-12

39 2.5 16 220 1100UC-S-13 40  2.5  16  220  1100 UC-S-14

41 2.5 16 220 1100UC-S-15 42  2.5  16  220  3300 UC-S-16

43 2.5 16 220 1100UC-S-17 44 - - - - RESERVA

45----RESERVA 46 - - - - RESERVA

47----RESERVA 48 - - - - RESERVA

49----RESERVA 50 - - - - RESERVA

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

DESCRIÇÃO
DO CIRCUITO

POTÊNCIA
(W)

TENSÃO
(V)

SEÇÃOCIRC. (mm2)
DISJUNT.
(IN) (A)

1  6  35  380  21500  EQUIPAMENTO

2  6  35  380  21500  EQUIPAMENTO

3  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

4  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

5  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

6  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

7  2.5  20  380  12000  EQUIPAMENTO

8  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

9  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

10  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

11  6  30  380  18000  EQUIPAMENTO

12  2.5  16  380  5000  EQUIPAMENTO

13  2.5  16  380  5000  EQUIPAMENTO

14  2.5  16  380  4000  EQUIPAMENTO

15  2.5  16  380  750  EQUIPAMENTO

16  2.5  16  380  750  EQUIPAMENTO

17  2.5  16  380  6000  EQUIPAMENTO

18  2.5  16  380  5500  EQUIPAMENTO

19  2.5  16  380  4500  EQUIPAMENTO

20  2.5  16  380  4000  EQUIPAMENTO

21  4  25  220  4700  EQUIPAMENTO

22  4  25  220  4700  EQUIPAMENTO

23  4  25  220  4700  EQUIPAMENTO

24  2.5  16  220  3200  EQUIPAMENTO

25  2.5  16  220  100  EQUIPAMENTO

26  2.5  16  220  1800  EQUIPAMENTO

27  2.5  16  220  3200  EQUIPAMENTO

28  2.5  16  220  2200  EQUIPAMENTO

29  2.5  16  220  3200  EQUIPAMENTO

30  2.5  16  220  1100  EQUIPAMENTO

31  2.5  16  220  1800  EQUIPAMENTO

32  2.5  20  220  3700  EQUIPAMENTO

33  2.5  16  220  3200  EQUIPAMENTO

34  2.5  16  220  1800  EQUIPAMENTO

35  2.5  16  220  1800  EQUIPAMENTO

36  2.5  16  220  3200  EQUIPAMENTO

37  2.5  20  220  3700  EQUIPAMENTO

38  2.5  16  220  3200  EQUIPAMENTO

39  2.5  16  220  1100  EQUIPAMENTO

40  2.5  16  220  1100  EQUIPAMENTO

41  2.5  16  220  1100  EQUIPAMENTO

42  2.5  16  220  3300  EQUIPAMENTO

43  2.5  16  220  1100  EQUIPAMENTO

44 - - - - RESERVA

45 - - - - RESERVA

46 - - - - RESERVA

47 - - - - RESERVA

48 - - - - RESERVA

49 - - - - RESERVA

50 - - - - RESERVA
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