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PAREDE DE TIJOLO POROSO
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Curvas características de bomba hidráulica

ME-32150 C147 - 15 CV - 15.00
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ARCHITECH
Consultoria e Planejamento Ltda.

AUTOR DO PROJETO PROPRIETÁRIO RESP. TÉCNICO

QUADRO DE ÁREAS M2

PAVIMENTO TÉRREO

A CONSTRUIR

2.003,66

282,73

PRIMEIRO PAVIMENTO 2.003,66

241,15

SEGUNDO PAVIMENTO 1.457,82

32,02

TERCEIRO PAVIMENTO 334,06

28,54

TOTAL 5.799,20

584,44

TOTAL GERAL 6.383,64

PAVIMENTO TÉRREO

PRIMEIRO PAVIMENTO

SEGUNDO PAVIMENTO

TERCEIRO PAVIMENTO

TOTAL

EXISTENTE

3.963,79

TERRENO

ÁREA PERMEAVEL = 464,52M² - 11,71%

ESC: 1/75

RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA

2

ESC: 1/75

RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

3

ESC: 1/75

PLANTA DA CASA DE MÁQUINAS 

1

ESC: 1/50

VISTA 01

4

ESC: 1/50

CORTE AA - RESERVATÓRIO SUPERIOR

5

ESC: 1/50

CORTE BB - RESERVATÓRIO SUPERIOR

6

ESC: 1/50

DETALHE BOMBAS DE HIDRANTES

7

HID

 LOCAL.

ESC: 1/50

CORTE AA - RESERVATÓRIO INFERIOR

7


