
.01

.01

.20

.
2
0

.
0
1

Simétrica

AutoCAD SHX Text
ÁREA ARMAZENAMENTO

AutoCAD SHX Text
DE MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZADO

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
M.C.

AutoCAD SHX Text
M.C.

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PREPARO

AutoCAD SHX Text
ÁREA PREPARO E

AutoCAD SHX Text
ESTERILIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
CHEFIA

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
MASCULINO

AutoCAD SHX Text
VESTIÁRIO

AutoCAD SHX Text
 FEMININO

AutoCAD SHX Text
CONFORTO / COPA

AutoCAD SHX Text
PREPARO

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
ÁREA DE

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO E LIMPEZA

AutoCAD SHX Text
          (ÁREA SUJA)

AutoCAD SHX Text
ÁREA TÉCNICA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
DESINFECÇÃO

AutoCAD SHX Text
QUÍMICA

AutoCAD SHX Text
GUARDA

AutoCAD SHX Text
CARRINHOS

AutoCAD SHX Text
LAVAGEM

AutoCAD SHX Text
CARRINHOS

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
JUNTA DE DILATAÇÃO

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE

AutoCAD SHX Text
CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.E

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ANTE CÂMARA

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D.S

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
A.C

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M

AutoCAD SHX Text
PLATIBANDA H= 1,20M  E ELEMENTO VAZADO

AutoCAD SHX Text
tubulação aparente ou com

AutoCAD SHX Text
fechamento em drywall verde

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
prever enchimento para

AutoCAD SHX Text
passagem de tubulação

AutoCAD SHX Text
de água pluvial

AutoCAD SHX Text
 PROJ. PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
PD = 2,80 M

AutoCAD SHX Text
DML

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
1D

AutoCAD SHX Text
1E

AutoCAD SHX Text
1F

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
5A

AutoCAD SHX Text
6B

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
DESINFECTORA

AutoCAD SHX Text
 PROJ. PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA RECEBER COBERTURA

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
PD.  2,97M

AutoCAD SHX Text
WC ÁREA SUJA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA H=1,20M E VANEZIANA ATÉ VIGA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA H=1,20M E VANEZIANA ATÉ VIGA

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA H=1,20M E VANEZIANA ATÉ VIGA

AutoCAD SHX Text
QTON

AutoCAD SHX Text
QTOE

AutoCAD SHX Text
QILN

AutoCAD SHX Text
QILE

AutoCAD SHX Text
CP3

AutoCAD SHX Text
CP3

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
#10

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
#16

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
#25

AutoCAD SHX Text
#50

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
300x75

AutoCAD SHX Text
#95(FFF)+#50(NT)

AutoCAD SHX Text
QD2A-E

AutoCAD SHX Text
300x75

AutoCAD SHX Text
2x[#150(FFF)+#95(NT)]

AutoCAD SHX Text
QD2A-N

AutoCAD SHX Text
2° ANDAR.

AutoCAD SHX Text
2° ANDAR.

AutoCAD SHX Text
#10(FFFN)+#10(T)

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
#10(FFFN)+#10(T)

AutoCAD SHX Text
%%C1"

AutoCAD SHX Text
QD2A-N

AutoCAD SHX Text
QD2A-E

AutoCAD SHX Text
NOTAS: OS CABOS ALIMENTDORES DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E  DEVEM SER DO TIPO AFUMEX, NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS E AUTO-EXTINÇÃO DE FOGO E BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS. FORAM FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 90 GRAUS CÉLSIUS E ISOLAÇÃO DE 0,6/1,0kV, ISTO PERMITE USAR , ISTO PERMITE USAR BITOLAS MENORES E ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, NBR5410/04, NBR13570/96 E NBR13248/00, PARA LOCAIS CATEGORIAS: BD2, BD3, BD4, BE2, CA2 E CB2, COMO HOSPITAIS, TEATROS, CINEMAS, ÁREAS COMUNS EM SHOPPING CENTERS, ESCOLAS, ETC... TODOS OS CIRCUIITOS DEVEM SER ANILHADOS EM TODOS OS PONTOS VISÍVEIS. CABOS NEUTROS NÃO PODEM SER MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER LIGADAS AO CABO PE (TERRA), CABO DE PROTEÇÃO. OS QUADROS ELÉTRICOS MONTADOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS DEVEM SER FABRICADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 6808, OBSERVANDO-SE A EXEUCUÇÃO E OS TESTES EXIGIDOS PELA NORMA. BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO COM 99,99% DE PUREZA. BARRAMENTOS DAS FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO. CHAVE DE PROTEÇÃO GERAL DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, INSTALADOS DISJUNTORES TIPO AMERICANO OU EUROPEU. PLACA DE ACRÍLICO DE IDENTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO INTERMA DAS CHAVES DE PROTEÇÃO. CÓPIA DO PROJETO PARA CONSULTA  JUNTO AO QUADRO ELÉTRICO.  GRAU DE PROTEÇÃO IP54. Todas as tubulações enterradas tipo kanaflex de alta resistência. Envelopadas em concreto a profundidade mínima de 60 cm e com fita de identificação. As caixas de passagem deve ser em concreto de alta resistência com a capacidade de suportar passagem de caminhões e automóveis sobre elas e suas tampas.

AutoCAD SHX Text
A0 ABNT: 1.189x841 mm

AutoCAD SHX Text
NÚM

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI CARNIETO F:(11)99962.6776 / (11)3682.3725 levicarnieto@terra.com.br CREA-SP: 5060204596/D

AutoCAD SHX Text
EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - ESTE DOCUMENTO NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO E OU FORNECIDO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AutoCAD SHX Text
IE 85

AutoCAD SHX Text
AVENIDA AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE - BEBEDOURO - SP

AutoCAD SHX Text
LOCAL

AutoCAD SHX Text
REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
UNIDADE

AutoCAD SHX Text
METRO

AutoCAD SHX Text
JUL/2015

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
CONFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
EMPREENDIMENTO

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
PROJETO EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DA FOLHA

AutoCAD SHX Text
HOSPITAL DE BEBEDOURO

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
ENG. LEVI

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO DE REFERÊNCIA

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA R02 AS BUILT

AutoCAD SHX Text
Simétrica Engenharia Ltda. RUA JOÃO ADOLFO, 118 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP. 01050-20 FONE: (11) 3112-1122 / FAX (11)3112-2143 Email - simetrica@simetrica.com.br

AutoCAD SHX Text
1:75

AutoCAD SHX Text
Levi

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
JUL/15

AutoCAD SHX Text
Emissão inicial

AutoCAD SHX Text
HB_BL01_2PAV_EXE_ARQ_200_REV14-R00

AutoCAD SHX Text
Distribuição de energia 2ª Andar bloco 1

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
MAI/18

AutoCAD SHX Text
Revisão geral conforme atualização das cargas elétricas e alterações de layout

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
JUN/18

AutoCAD SHX Text
'As Built'


	Sheets and Views
	IE 85


