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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

31 5

42 6

19C1

9A

O (28)P Q

DJ24

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

20C1

9A

O (29)P Q

DJ25

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

21C1

9A

O (30)P Q

DJ26

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

22C1

9A

O (31)P Q

DJ27

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

RA-FC-1-05A

AQUECIMENTO

In=7,6A

P=5,0kW

(3° ESTÁGIO)

RA-FC-1-05B

AQUECIMENTO

In=7,6A

P=5,0kW

(1° ESTÁGIO)

RU-FC-1-05A

UMIDIFICAÇÃO

In=6,08A

P=4,0kW

(1° ESTÁGIO)

RU-FC-1-05A

UMIDIFICAÇÃO

In=6,08A

P=4,0kW

(2° ESTÁGIO)

R

S

T
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

31 5

42 6

23C1

9A

O (32)P Q

DJ28

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

24C1

9A

O (33)P Q

DJ29

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

25C1

9A

O (34)P Q

DJ30

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

26C1

9A

O (35)P Q

DJ31

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

RA-FC-1-05B

AQUECIMENTO

In=7,6A

P=5,0kW

(2° ESTÁGIO)

RU-FC-1-05B

UMIDIFICAÇÃO

In=6,08A

P=4,0kW

(1° ESTÁGIO)

RA-FC-1-05B

AQUECIMENTO

In=7,6A

P=5,0kW

(3° ESTÁGIO)

RU-FC-1-05B

UMIDIFICAÇÃO

In=6,08A

P=4,0kW

(2° ESTÁGIO)

2
4

V
A

C

FAN COIL

A1

CA1

A2

VARIADOR DE FREQUÊNCIA FAN COIL

13

14

CA1

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

4

6

(GND)

(AI 1+)

S TR

U1 W1V1

VF-1

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

FC-1-01

25

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A2

CA2

A1

11

14

13

10

CA2

STATUS LIGADO

FC-1-01

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

1421 43 5 76 8 9 10 1211 13 15

2

13

14

3

10

11

12

4-20mA

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

7 7

8

SINAL DE

4...20mmA

(PREVISÃO FUTURA)

SINAL DO TRANSMISSOR

SINAL DE

4...20mmA

AO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

CC1

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

4

4

3

3

F
A

L
H

A

V
F

-
1

3

6

5

4

3

1

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

2

4
5

6

(EM AUTOMÁTICO)

1 1 1

3

15

(+24Vcc)

9

8

9

272

295

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

13

NA NF

25

27

281

291716 1918 20 2221 23 24 25 2726 28 30

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

(L2) BC
(L2) BC

(1) CZ
(1) CZ

A1

NF

287

5C1

NA

A2

CA1

23

24

AQUECIMENTO

RA-FC-1-01

20

Sensor

Temp.

Ref 24 0

AquSup

TM

DDT 3403N

12

0 24 IN

C NA

CE-01

Sensor

Umid

C- B

DDH 3403N

15

1 2 3 S C+ A

1413

0

10

24

VAG1

25

24

TERM.-01 UM-01

RL2

RL1

NA

C

CE-02

A1

NF

291

7C1

NA

A2

UMIDIFICAÇÃO

RU-FC-1-01

25

RL2

NA

C

CE-01

15
16

0 24 IN

C NA

CE-02

20

19

RL1

C NA

21

19

A1

NF

289

6C1

NA

A2

AQUECIMENTO

RA-FC-1-01

21

RL1

NA

C

CE-02

1º ESTÁGIO 2º ESTÁGIO
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

FC-1-01

19

18

17

16

TS1 CN1

CA2

24

23

1

17

18

19

CA1

33

34

CA2

34

33

1

22

23

24

1

BF

07

27

293

HB-BL1-AC-QE-026-R2 HB-BL1-AC-QE-026-R2

HB-BL1-AC-QE-026-R2 HB-BL1-AC-QE-026-R2


