
FAN COIL

VARIADOR DE FREQUÊNCIA FAN COIL

43

44

CA9

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

4

6

(GND)

(AI 1+)

S TR

U1 W1V1

VF-6

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

FC-1-05B

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A2

CA11

A1

175

NA NF

353

92

14

13

91

CA11

STATUS LIGADO

FC-1-05B

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

164152151 154153 155 157156 158 159 160 162161 163 165

99

132

133

100

128

130

131

4-20mA

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

88 125

126

SINAL DE

4...20mmA

(PREVISÃO FUTURA)

SINAL DO TRANSMISSOR

SINAL DE

4...20mmA

AO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

1

15

(+24Vcc)

127

89

90

385

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

PROJETISTA
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

43

44

CA10

129

159

178

179167166 169168 170 172171 173 174 175 177176 178 180

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

(L2) BC
(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A1

NF

370

22C1

NA

A2

CA9

53

54

AQUECIMENTO

RA-FC-1-05B

139

Sensor

Temp.

Ref 24 0
AquSup

TM

DDT 3403N

93

0 24 IN

C NA

CE-01

Sensor

Umid

C- B

DDH 3403N

96

1 2 3 S C+ A

9594

0

10

24

VAG6

119

116

TERM.-06 UM-06

RL13

RL12

NA

C

CE-02

A1

NF

377

24C1

NA

A2

141

RL13

NA

C

CE-01

134 135

0 24 IN

C NA

CE-02

117

116

RL12

C NA

118

116

A1

NF

372

23C1

NA

A2

AQUECIMENTO

RA-FC-1-05B

140

RL12

NA

C

CE-02

1º ESTÁGIO 2º ESTÁGIO

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

PROJETISTA
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

FC-1-05B

98

97

TS6

CA11

24

23

1

136

137

138

1

BF

A1

NF

379

25C1

NA

A2

145

RL14

NA

C

CE-02

100

99

CN6

CA9

63

64

CA11

34

33

1

142

143

144

A1

NF

381

26C1

NA

A2

146

RL14

NA

C

CE-02

AQUECIMENTO

RA-FC-1-05B

3º ESTÁGIO

UMIDIFICAÇÃO

RU-FC-1-05B

1º ESTÁGIO

UMIDIFICAÇÃO

RU-FC-1-05B

2º ESTÁGIO

0 24 IN

C NA

CE-02

123

122

RL14

C NA

124

122

FAN COIL

A1

CA12

A2

VARIADOR DE FREQUÊNCIA FAN COIL

13

14

CA12

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

4

6

(GND)

(AI 1+)

S TR

U1 W1V1

VF-7

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

FC-1-06

187

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A2

CA13

A1

193

NA NF

387

109

14

13

108

CA13

STATUS LIGADO

FC-1-06

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

194182181 184183 185 187186 188 189 190 192191 193 195

147

158

159

148

155

156

157

4-20mA

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

105 152

153

SINAL DE

4...20mmA

(PREVISÃO FUTURA)

SINAL DO TRANSMISSOR

SINAL DE

4...20mmA

AO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

CC6

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

102

4

3

101

104

103

4

3

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

147

149 150

151

(EM AUTOMÁTICO)

1 1 1

15

(+24Vcc)

154

106

107

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

PROJETISTA
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

F
A

L
H

A

V
F

-
7

3

1

148

209197196 199198 200 202201 203 204 205 207206 208 210

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

(L2) BC
(L2) BC

(1) CZ
(1) CZ

Sensor

Temp.

Ref 24 0

AquSup

TM

DDT 3403N

111110

0

10

24

VAG7

TERM.-07

ARQUIVO
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

FC-1-06

1

BF

355

392

HB-BL1-AC-QE-026-R2 HB-BL1-AC-QE-026-R2

HB-BL1-AC-QE-026-R2 HB-BL1-AC-QE-026-R2


