
FAN COIL

A1

CA14

A2

VARIADOR DE FREQUÊNCIA FAN COIL

13

14

CA14

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

4

6

(GND)

(AI 1+)

S TR

U1 W1V1

VF-8

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

FC-2-01

217

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A2

CA15

A1

223

NA NF

394

120

14

13

119

CA15

STATUS LIGADO

FC-2-01

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

224212211 214213 215 217216 218 219 220 222221 223 225

160

171

172

161

168

169

170

4-20mA

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

116 165

166

SINAL DE

4...20mmA

(PREVISÃO FUTURA)

SINAL DO TRANSMISSOR

SINAL DE

4...20mmA

AO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

CC7

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

113

4

3

112

115

114

4

3

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

160

162
163

164

(EM AUTOMÁTICO)

1 1 1

15

(+24Vcc)
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7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

F
A

L
H

A

V
F

-
8

3

1

161

FAN COIL

A1

CA16

A2

VARIADOR DE FREQUÊNCIA FAN COIL

13

14

CA16

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

4

6

(GND)

(AI 1+)

S TR

U1 W1V1

VF-9

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

FC-3-19

247

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A2

CA17

A1

253

NA NF

396

131

14

13

130

CA17

STATUS LIGADO

FC-3-19

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

254242241 244243 245 247246 248 249 250 252251 253 255

173

184

185

174

181

182

183

4-20mA

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

127 178

179

SINAL DE

4...20mmA

(PREVISÃO FUTURA)

SINAL DO TRANSMISSOR

SINAL DE

4...20mmA

AO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

CC8

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

124

4

3

123

126

125

4

3

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

173

175 176

177

(EM AUTOMÁTICO)

1 1 1

15

(+24Vcc)

180

128

129

398

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

PROJETISTA
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

F
A

L
H

A

V
F

-
9

3

1

174

194182181 184183 185 187186 188 189 190 192191 193 195

209197196 199198 200 202201 203 204 205 207206 208 210

239227226 229228 230 232231 233 234 235 237236 238 240

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

(L2) BC
(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

Sensor

Temp.

Ref 24 0
AquSup

TM

DDT 3403N

122121

0

10

24

VAG8

TERM.-08

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

PROJETISTA
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QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

FC-2-01

1

BF

269257256 259258 260 262261 263 264 265 267266 268 270

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

(L2) BC
(L2) BC

(1) CZ
(1) CZ

Sensor

Temp.

Ref 24 0

AquSup

TM

DDT 3403N

133132

0

10

24

VAG9

TERM.-09

ARQUIVO
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PROJETISTA

www.ecotherm.net.br  - (11)3911.7600

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP_____________________________

INSTALAÇÕES DE 

AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

FL.

QUADRO ELÉTRICO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
32 de 51

QF-AC-04

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

FC-3-19

1

BF

HB-BL1-AC-QE-026-R2 HB-BL1-AC-QE-026-R2

HB-BL1-AC-QE-026-R2 HB-BL1-AC-QE-026-R2


