
R

S

T T

S

R

N N

R

S

T T

S

R

N N

31 5

42 6

10C1

9A

O (13)P Q

DJ10

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

11C1

9A

O (14)P Q

DJ11

10A

5

6

1 3

2 4

RA-FC-1-09B

AQUECIMENTO

In=7,6A

P=5,0kW

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

(3° ESTÁGIO)

31 5

42 6

12C1

9A

O (15)P Q

DJ12

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

31 5

42 6

13C1

9A

O (16)P Q

DJ13

10A

5

6

1 3

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

CURVA B

RA-FC-1-09B

AQUECIMENTO

In=7,6A

P=5,0kW

(2° ESTÁGIO)

RU-FC-1-09B

UMIDIFICAÇÃO

In=7,6A

P=5,0kW

R

S

T T

S

R

N N

R

S

T

N N
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(1° ESTÁGIO)

RU-FC-1-09B

UMIDIFICAÇÃO

In=7,6A

P=5,0kW

(2° ESTÁGIO)
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INDICADA
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N° PROJETO

HB-BL1-AC-QE-026-R2

EX-T-02A

WU

3Ø

M

V

(17)

5

6

7A

1 3

14C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

P=2,2kW(3,0cv)

In=4,79A

VI VI VI

4...6,3A

DJM4

EX-T-02B

WU

3Ø

M

V

(18)

5

6

7A

1 3

15C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

P=2,2kW(3,0cv)

In=4,79A

VI VI VI

4...6,3A

DJM5

EX-1-05A

WU

3Ø

M

V

(19)

5

6

7A

1 3

16C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

P=1,5kW(2,0cv)

In=3,56A

VI VI VI

2,5...4A

DJM6

EX-1-05B

WU

3Ø

M

V

(20)

5

6

7A

1 3

17C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

2,5...4A

DJM7

P=1,5kW(2,0cv)

In=3,56A

EX-1-06A

WU

3Ø

M

V

(21)

5

6

7A

1 3

18C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

2,5...4A

DJM8

WU

3Ø

M

V

(22)

5

6

7A

1 3

19C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

2,5...4A

DJM9

EX-T/1-01A

WU

3Ø

M

V

(23)

5

6

7A

1 3

20C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

P=3,0kW(4,0cv)

In=6,43A

VI VI VI

6,3...10A

DJM10

WU

3Ø

M

V

(24)

5

6

7A

1 3

21C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

2,5...4A

DJM11

P=1,5kW(2,0cv)

In=3,56A

EX-1-06B

P=1,5kW(2,0cv)

In=3,56A

EX-T/1-01B

P=3,0kW(4,0cv)

In=6,43A

1 OPERANTE   1 RESERVA

1 OPERANTE   1 RESERVA

1 OPERANTE   1 RESERVA
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BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

HB-BL1-AC-QE-026-R2

VI-T-01

WU

3Ø

M

V

(25)

5

6

7A

1 3

22C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

1,6...2,5

DJM12

WU

3Ø

M

V

(26)

5

6

7A

1 3

23C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

1,6...2,5A

DJM13

EX-02-01A

WU

3Ø

M

V

(27)

5

6

7A

1 3

24C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

P=2,2kW(3,0cv)

In=4,79A

VI VI VI

4...6,3A

DJM14

WU

3Ø

M

V

(28)

5

6

7A

1 3

25C1

2 4

T#2,5mm2 (VD)

3x#2,5mm2 (PT)+

750V

VI VI VI

4...6,3A

DJM15

P=0,75kW(1,0cv)

In=1,73A

1 OPERANTE   1 RESERVA

VI-T-02

P=0,55kW(0,75cv)

In=1,64A

EX-02-01B

P=2,2kW(3,0cv)

In=4,79A

S

R

BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO

(1/2"x1/4") - (12,7x6,35mm)

BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO

(1/2"x1/4") - (12,7x6,35mm)

BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO

(1/2"x1/4") - (12,7x6,35mm)

BARRAMENTOS EM COBRE ELETROLÍTICO

(1/2"x1/4") - (12,7x6,35mm)


