
FAN COIL

A2

2C1

A1

FC-1-07

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

1049291 9493 95 9796 98 99 100 102101 103 105

CC3

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

49

4

3

48

51

50

4

3

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

69

71
72

73

(EM AUTOMÁTICO)

1 1

70

58

57

DJM2

A2

CA7

A1

55

14

13

54

CA7

STATUS LIGADO

FC-1-07

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

75

76

PDA2

53

52

74

1

98

NA NF
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FC-1-07
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QF-AC-05

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

HB-BL1-AC-QE-026-R2

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

Sensor

Temp.

Ref 24 0

AquSup

TM

DDT 3403N

5756

0

10

24

VAG4

TERM.-04

FC-1-07

1

BF

FAN COIL

A2

CA4

A1

VARIADOR DE FREQUÊNCIA FAN COIL

13

14

CA3

(DI 2)

19

24

17

(DI 1)

4

6

(GND)

(AI 1+)

S TR

U1 W1V1

VF-3

W1

T

V1

U1

MOTOR

M

~3

T

FC-3-20

67

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

A2

CA5

A1

73

NA NF

248

41

14

13

40

CA5

STATUS LIGADO

FC-3-20

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

746261 6463 65 6766 68 69 70 7271 73 75

51

62

63

52

59

60

61

4-20mA

(GND)

R1

5

3

1(DO 1)

(Falha)

WEG

CFW 501 HVAC

37 56

57

SINAL DE

4...20mmA

(PREVISÃO FUTURA)

SINAL DO TRANSMISSOR

SINAL DE

4...20mmA

AO

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

CC2

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

34

4

3

33

F
A

L
H

A

V
F

-
3

3

36

35

4

3

1

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

51

53
54

55

(EM AUTOMÁTICO)

1 1 1

52

15

(+24Vcc)

58

38

39

82

252

R2

11

7

9(DO 3)

(RUN)

257

ARQUIVO
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QF-AC-05

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

82 897776 7978 80 81 83 84 85 8786 88 90

(L2) BC
(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

EXAUSTOR

A2

1C1

A1

EX-3-03

NA NF

65

58

57

DJM1

A2

CA6

A1

47

14

13

46

CA6

STATUS LIGADO

EX-3-03

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

67

68

PDA1

45

44

66

1

CA4

23

24

1

64

EX-3-03

COM FLUXO

85

NA NF

250

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

Sensor

Temp.

Ref 24 0

AquSup

TM

DDT 3403N

4342

0

10

24

VAG3

TERM.-03

FC-3-20

1

BF

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

HB-BL1-AC-QE-026-R2
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QF-AC-05

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

FAN COIL

A2

3C1

A1

FC-1-08

NA NF

(L2) BC

(L2) BC

(1) CZ (1) CZ

119107106 109108 110 112111 113 114 115 117116 118 120

CC4

3

4

M
A

N
.

A
U

T
.

D
E

S
L

.

59

4

3

58

61

60

4

3

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

SISTEMA DE

SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

(LIGA/DESLIGA)

77

79 80

81

(EM AUTOMÁTICO)

1 1

78

58

57

DJM3

A2

CA8

A1

65

14

13

64

CA8

STATUS LIGADO

FC-1-08

SISTEMA DE SUPERVISÃO

(PREVISÃO FUTURA)

83

84

PDA3

63

62

82

1

113

NA NF

261

FC-1-08

COM FLUXO

ARQUIVO

ESCALA
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PROJETISTA

www.ecotherm.net.br  - (11)3911.7600

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP_____________________________

INSTALAÇÕES DE 

AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

FL.

QUADRO ELÉTRICO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO
20 de 40

QF-AC-05

BLOCO 1 - 2° PAVIMENTO

N° PROJETO

HB-BL1-AC-QE-026-R2

VÁLVULA

DE ÁGUA GELADA

Sensor

Temp.

Ref 24 0

AquSup

TM

DDT 3403N

6766

0

10

24

VAG5

TERM.-05

FC-1-08

1

BF

257


