
REF: BORNES WEG: BTWM 10

RÉGUA  DE  BORNES "2"  -  FORÇA
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E SERÃO AUTO-ADESIVAS

ETIQUETAS DE ACRÍLICO

TODAS AS ETIQUETAS TERÃO FUNDO PRETO E LETRA BRANCANOTA:
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BAG-02

LIGADA
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BAG-03

LIGADA

BAG-04R

LIGADA

Vila Romana - São Paulo - SP

MARÇO - 2018

Rua Cláudio, 422 

Tels. (11) 3872-0395

RODETAL - Equipamentos Elétricos Ltda

9

QF-AC-CAG

380V/3F/60Hz + T/N

10

ARQUIVO

ESCALA

INDICADA

HB-BL1-AC-QE-027-R2

PROJETISTA

www.ecotherm.net.br  - (11)3911.7600

Eng. Resp. Mauricio dos Santos - Crea - 0685088909-SP_____________________________

INSTALAÇÕES DE 

AR CONDICIONADO

HOSPITAL DE BEBEDOURO

FL.
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N° PROJETO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

QUADRO ELÉTRICO

QF-AC-CAG

BLOCO 1 - COBERTURA

SELEÇÃO DE OPERAÇÃO

MAN.                  DESL.               AUTOM.

(x3pçs.)

1

POS.      BAG-01  BAG-02    BAG-03 BAG-04R
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X X X

X X X

X X X

X X X
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SELEÇÃO DE BOMBAS

OBS.: MANTER AS LINHAS EM BRANCO.


