
CALÇADA

ANTE

CÂMARA

ESPERA

ESCADA

W.C.

FEM.

W.C.

MASC.

W.C.

DEF.

RECEPÇÃO

ANTE

CÂMARA

ELEVADOR

SOCIAL

COLONOSCOPIA

ENDOSCOPIA

LAVAGEM/

DESINFEC.

TOMOGRAFIA

COMANDO

CÂMARA FRIA

CADÁVER

(MORGUE)

ULTRASOM

DML

PREPARO/

RECUPERAÇÃO

POSTO /

SERVIÇO

PLANTÃO

PLANTÃO

ESPERA

ESPERA

COPA

W.C.

FUNC.

W.C.

FUNC.

W.C.

W.C.

W.C.

W.C.

DEDS VIGA

ELEVADOR

SOCIAL

ELEVADOR

SERVIÇO

ACESSO

SANIT

COMANDO

DE

DS

POSTO /

SERVIÇO

OBSERVAÇÃO

FEMININA

W.C.

W.C.

LAVAGEM

PREPARO

MEDICAMENTOS

ARMAZ./

DISTRIBUIÇÃO

POSTO /

SERVIÇO

QUIMIOTERAPIA

ROUPARIA/

EQUIPAMENTOS

HOSPITAL

DIA

W.C.W.C.

W.C. FUNC. W.C. FUNC.

ROUPARIA

01 02 03 05 07 09

10080604

CR CR

LAUDOS

POSTO /

SERVIÇO

W.C.

RESÍDUOS

ROUPA

SUJA

GUARDA

EQUIPAMENTOS

COPA

W.C.

FUNC.

W.C.

FUNC.

CONFORTO

PESSOAL

W.C.

UTILIDADES

DML

CONSULTº

QUIMIOTERAPIA

ESPERA

QUIMIOTERAPIA

ELEV. SERVIÇO

EMERGÊNCIA

CASA MÁQ.

AR COND.

151413121110

07

08

09

06

w

w

SANIT

RACK

1 -  TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE DADOS E VOZ, SEM  INDICAÇÃO DE
      DIÂMETRO, SERÃO DE Ø1".

2 -  TUBULAÇÕES DOS SISTEMA DE TV, SEM INDICAÇÃO DE DIÂMETRO,
       SERÃO DE Ø1".

3 -  TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DE CORRENTE, DEVERÃO
      SER INTERLIGADAS AO SISTEMA DE ATERRAMENTO.

4 -  OS ELETRODUTOS COM INSTALAÇÃO APARENTE SERÃO RÍGIDOS, DE FERRO
      GALVANIZADO, TIPO PESADO (NBR 5624/1988 ).

5 -  OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM PISOS OU ALVENARIAS SERÃO DE PVC
      RÍGIDO, CLASSE A (NBR 6150/1980 ).

6 -  CAIXAS DE PASSAGEM EM INDICAÇÃO DE DIMENSÕES SERÃO DE 10x10x5 cm.

7 -  DEVERÃO SER INSTALADOS ARAME GUIA EM TODAS AS TUBULAÇÕES.

NOTAS

ELETRODUTOS

SIMBOLOGIA

w

Dimensão da Eletrocalha

(largura x altura em mm)

Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E

com diâmetro externo de 6.35mm

1.1/2"   (40)

3"         (80)

4"       (100)

3.1/2"   (90)

2"         (50)

2.1/2"   (65)

3/4"      (20)

1"         (25)

1.1/4"   (32)

15

40

60

50

20

30

3

6

10

Diâmetro do Eletroduto

(polegadas e mm)

Quantidade de cabos UTP 4P CAT5E

100 x 50

150 x 50

200 x 50

250 x 50

300 x 50

350 x 50

400 x 50

450 x 50

500 x 50

com diâmetro externo de 6.35mm

62

93

125

156

187

218

250

281

312
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